
 

 

 

 

 

Kaunas 

 

 

Statytojas/užsakovas 
LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius/   
AB Kauno tiltai, Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas 

  

Techninio projekto 
rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas 

  

Statinio projekto 
pavadinimas 

Inžinerinių tinklų 330 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330 kV OL (4400-4974-
2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-
2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo 
projektas 

  

Adresas Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 

  

Statinio projekto Nr. 2022/15-01-PP 

  

Investicinis numeris PPRK2145 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai  

  

Statybos rūšis Nauja statyba, rekonstravimas, griovimas 

  

Statinio pavadinimas 01. Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla 

  

Statinio  projekto etapas Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio  
projekto dalis Projektiniai pasiūlymai 

Bylos (segtuvo) 
žymuo PP 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas Projektiniai pasiūlymai 
Bylos laida 0 
Bylos  
išleidimo data 2023-03-15 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

UAB Energetikos 
projektavimo institutas 

 

Direktorius Martynas Petravičius   

Statinio projekto 
vadovas 

Darius Balakauskas 21188  
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1 TURINYS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Psl. 

1.  Turinys  2 

2.  Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

3.  Statinio projekto segtuvų sudėties žiniaraštis 4 

4.  Statinio projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis 4 

5.  Statinio projekto dalies brėžinių žiniaraštis 5 

6.  Statinio projekto dalies pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 6 

7.  Statinio projekto paruošimui naudojamos programinės įrangos žiniaraštis 7 

8.  Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas  8 

9.  Aiškinamasis raštas 12 

10.  Brėžiniai 29 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.08.24 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų Jonavos TP 330kV, 110 kV ir 10 kV skirstyklų 
Jonava, Girelės g. 9 naujos statybos projektas, nugriaunant 

esamus pastatus 4696-5000-9027, 4696-5000-9049, 4696-5000-
9060, 4696-5000-9070, 4400-1470-1947 

330/110/10 kV Bitėnų TP 330 kV skirstykla su priklausiniais 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-01-PP.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

2 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. PP Projektiniai pasiūlymai  
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.08.24 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų Jonavos TP 330kV, 110 kV ir 10 kV skirstyklų 
Jonava, Girelės g. 9 naujos statybos projektas, nugriaunant 

esamus pastatus 4696-5000-9027, 4696-5000-9049, 4696-5000-
9060, 4696-5000-9070, 4400-1470-1947 

330/110/10 kV Bitėnų TP 330 kV skirstykla su priklausiniais 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    
Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraščiai 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 4 

 

3 STATINIO PROJEKTO SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.  PP Projektiniai pasiūlymai  

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

4 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 2022/15-01-PP.BD Bendrieji duomenys  

2. 2022/15-01-PP.AR Aiškinamasis raštas  
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2022/15-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

5 STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Brėž. 
Nr. 

Lapų
sk. 

Lai
da 

Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1. 1 0 2022/15-01-TP-SP.B-01 Sklypo planas M1:500  

2. 1 0 2022/15-01-TP-SP.B-02 Sklypo sutvarkymo planas M1:500  

3. 1 0 
2022/15-01-TP-SP.B-03 Sklypo aukščių (vertikalusis) planas 
M1:500 

 

4. 1 0 
2022/15-01-TP-SP.B-04 Išorinės (III-io lygio) tvoros su vartais ir 
varteliais fragmentas 

 

5. 1 0 2022/15-01-TP-SP.B-05 Išorinės (IV-o lygio) tvoros fragmentas  

6. 1 0 
2022/15-01-TP-SP.B-06 Suvestinis inžinerinių tinklų planas 
M1:500 

 

7. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-01 VP planas  

8. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-02 VP pjūvis “1-1“  

9. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-03 VP fasadai “1-16“ ir “A-E“  

10. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-04 VP fasadai “16-1“ ir “E-A“  

11. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-05 VP stogo planas. Durų žiniaraštis  

12. 1 0 
2022/15-01-TP-SA.B-06 Technologinio pastato planai ir pjūvis “A-
A“ 

 

13. 1 0 2022/15-01-TP-SA.B-07 Technologinio pastato fasadai  

14. 1 0 
2022/15-01-TP-SA.B-08 Technologinio pastato stogo planas. Durų 
žiniaraštis 

 

15. 1 0 2022/15-01-TP-SK.B-01 Pamatų planas  

16. 1 0 2022/15-01-TP-SK.B-02 Metalo konstrukcijų planas  

17. 4 0 2022/15-01-TP-E.B-01 330 kV vienlinijinė schema  

18. 7 0 2022/15-01-TP-E.B-03 330 kV AS planas  

19. 1 0 2022/15-01-TP-E.B-24 330 kV AS vizualizacijos planas  

20. 1 0 
2022/15-01-TP-EL.B-01 330 kV OL rekonstruojamų ruožų trasos 
planas, M 1:1000 
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2022/15-01-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

 

6 STATINIO PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr.           

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.  Projektinių pasiūlymų užduotis  

2. 44/1478166 
VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas 

 

3. 44/575057 
VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas  

4.  Kadastro duomenų byla  

5. 46/01-0250 Žemės sklypo planas  

6.  AB Ignitis gamyba raštas  

7.  Detalusis planas  

8. 44/2221701 
330kV OL Kruonio HAE-Alytus. VĮ Registrų 
centras. Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašas 

 

9.  
330kV OL Kruonio HAE-Alytus. Kadastro 
duomenų byla 

 

10. 20/259401 
330 kV Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329). VĮ 
Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas 

 

11.  
330 kV Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329). 
Kadastro duomenų byla 

 

12. 20/259400 
330 kV Kruonio HAE - Sovietskas (L-447). VĮ 
Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas 

 

13.  
330 kV Kruonio HAE - Sovietskas (L-447). 
Kadastro duomenų byla 

 

14. 20/259335 
330kV Lietuvos E-Kruonio HAE (L-307/308). VĮ 
Registrų centras. Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašas 

 

15. IG22-91 LITGRID AB įgaliojimas, 2022-09-20  

16. 22-1/115 AB Kauno tiltai įgaliojimas, 2022-09-21  

17. 22-01/123 
UAB Energetikos projektavimo institutas. 
Įgaliojimas 2022-09-22 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2022.08.24 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų Jonavos TP 330kV, 110 kV ir 10 kV skirstyklų 
Jonava, Girelės g. 9 naujos statybos projektas, nugriaunant 

esamus pastatus 4696-5000-9027, 4696-5000-9049, 4696-5000-
9060, 4696-5000-9070, 4400-1470-1947 

330/110/10 kV Bitėnų TP 330 kV skirstykla su priklausiniais 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-01-PP.BD 

Lapas Lapų 

1 5 

 

 
7  STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr.           

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. Visoms 2 skyriuje 
nurodytoms byloms 

Microsoft Office 2019  

2. Autodesk AutoCAD LT 2021  

3. PRIMTECH 3D  
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2022/15-01-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

 
8 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus: 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

 Nr. XII-2573 LR Statybos įstatymas. Suvestinė redakcija 2019-01-01  

 Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Suvestinė redakcija 
2018-07-01 

 

 Nr. IX-1983 LR Žemės įstatymas. Suvestinė redakcija 2019-02-21  

 Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. Suvestinė redakcija 
2018-11-01 

 

 Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 
Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01 iki 2019-12-31 

 

 Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. Suvestinė redakcija 
2018-12-15 

 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

 STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

 STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas 

 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

 STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

 STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas  

 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

 STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
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2022/15-01-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

 STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

 STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

 STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

 STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

 STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga  

 STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo.  

 STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 
nuo žaibo 

 

 STR 2.01.07:2003  
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo 

 

 STR 2.02.07:2012 
   Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 

Pagrindiniai reikalavimai 
 

 STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 
tvarkymas 

 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

 STR 2.05.05:2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas 

 

 STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 

 

 STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

 STR 2.06.04:2014 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai 

 

 STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  

  
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priimta 
v.ž. 20101207  Nr1-338) 

 

 STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

 LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 
 

 
RSN 156-94, Suvestinė 
redakcija 2002-10-05 

Statybinė klimatologija.  

 
EĮĮT, Suvestinė 

redakcija 2019-01-01 
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  
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2022/15-01-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 
EETET, Suvestinė 

redakcija 2016-02-11 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

 
ETAT,  

Suvestinė redakcija 
2013-07-01 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

 
ELIĮT,   

Suvestinė redakcija 
2018-11-01 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

 
ETNT, 

Suvestinė redakcija 
2019-01-24 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  

 
SPTPEĮĮT - 2013-03-

05 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

 

 AEĮĮT - 2011-02-03 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

 GEĮĮT - 2012-01-02 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės     

 EĮRAAĮT - 2011-05-27 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės   

 

 
SPEĮĮT, 

Suvestinė redakcija 
2015-05-22 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

 

 
Nr.1-312, Suvestinė 

redakcija 2018-11-01 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika  

 
ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

 
ST 1001192.06:2002/ 

2074851.04:1999 
Šviesolaidinių kabelių tiesimas.  

 
ST 1001192.04:2002/ 

2074851.02:1999 
Ryšių kanalizacijos klojimas  

 
ST 1001192.08:2002/ 

2074851.06:1999 
Vidaus ryšių tinklų montavimas  

 
LST EN 50085-
1:2005/A1:2013 

 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, 
skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

 

 
LST EN 50085-2-
1:2007/A1:2012 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir 
kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų 

 

 
LST EN 50085-2-

4:2009 
 

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos 
elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, 
keliami eksploatacinių kištukinių lizdų dėžutėms 

 

 
LST EN 61537:2007 

 
Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių 
sistemos (IEC 61537:2006) 

 

 LST EN50131 
Pavojaus signalizavimo sistemos.Įsibrovimo pavojaus 
signalizavimo sistemos 

 

 LST EN50133 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo 
sistemos saugumui laiduoti 
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2022/15-01-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 LST EN50136 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 
perdavimo sistemos ir įrenginiai 

 

 
LST EN 50173-
1+AC:2003 

Informacijos technologija. Bendrosios paskirties 
kabelių sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir 
biurų aplinka    

 

 IEC 62305-4:2006 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  

 
Suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01, 
Nr.D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

 

2003 07 01 Nr. IX-
1672, suvestinė 
redakcija nuo 2018-
07-01 iki 2019-06-30 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

 
Nr.A1-22/D1-34, 
Suvestinė redakcija 
2009-05-27 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

 
Nr.102, Suvestinė 
redakcija 2005-10-21 

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai  

 Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

 V.Ž. 2010, Nr.3-128 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės  

 
V.Ž. 2006, Nr.116-

4417 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 
krovinius rankomis 

 

 V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 
nuostatai 

 

 
V.Ž. 2009, Nr.49-

1997 
Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklės 

 

 
V.Ž. 2005, Nr.49-

1627 
 

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės 
Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės 

 

 
V.Ž. 2010, Nr.6-284 

 
Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės 

 

 
V.Ž. 2008, Nr.24-876 

 
Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 

 

  
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr.305/2011 

 

  
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai“ 
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0 2022.08.24 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų Jonavos TP 330kV, 110 kV ir 10 kV skirstyklų 
Jonava, Girelės g. 9 naujos statybos projektas, nugriaunant 

esamus pastatus 4696-5000-9027, 4696-5000-9049, 4696-5000-
9060, 4696-5000-9070, 4400-1470-1947 

330/110/10 kV Bitėnų TP 330 kV skirstykla su priklausiniais 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-01-PP.AR 

Lapas Lapų 

1 17 
 

 

9 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

Statinio pavadinimas:  Kruonio HAE 

Statinio adresas:   Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 

Statybos rūšis:   Nauja statyba, rekonstravimas, griovimas 

Statinio paskirtis:  Inžinieriniai tinklai 

Statinio kategorija:   Ypatingi statiniai 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų 330 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, 
esamų 330 kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-
8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-
7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., 
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas 

Statytojas: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-
05131 Vilnius 

Užsakovas: AB Kauno tiltai,  Ateities pl. 46,  LT-52502, Kaunas 

Projektuotojas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-
49171 Kaunas 

 

Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų 330 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 
330 kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo ir 
pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 
6 griovimo projektas” parengti vadovaujantis PP projektavimo užduotimi ir Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais dokumentų reikalavimais. Projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 
turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų nustatyta tvarka. Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo 
patvirtintą projektavimo užduotį. 

 

Šiame techniniame projekte pateikiami statinių sprendiniai: 

I. Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas: 

1. 330 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su 
metalinėmis atramomis), skirti 330 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklų), ypatingasis. Nauja 
statyba. Statybos darbai bus vykdome esamam žemės sklype, išmontuojant senus įrenginius ir 
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jų pamatus bei naujose vietose statant naujus pamatus, metalo konstrukcijas, kurios skirtos 
kilnojamų įrenginių sumontavimui.  

2. 330 kV skirstyklos modulinis valdymo pulto pastatas, skirtas 330 kV skirstyklos įrenginių 
valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš 
gamykloje pagamintų modulių), negyvenamas (paskirtis – gamybos pramonės, energetikos 
pastatai: energijos perdavimui naudojami pastatai), neypatingasis, matmenys 32,4x11,0 m 
(ašyse), aukštis iki 5,79 m. Nauja statyba. Pastate montuojami kintamosios ir nuolatinės 
srovės skydai, relines apsaugos ir valdymo įrenginių spintos, teleinformacijos surinkimo ir 
perdavimo įrenginių bei telekomunikacijų ir apsauginės, gaisro ir video apsaugos įrenginių 
spintos.  

3. Žaibosaugos bokštai su pamatais, skirti 330kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo žaibo 
H=19,3m, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – žaibosaugos statiniai), neypatingasis. Nauja 
statyba. 

4. Aikštelės (skaldos danga), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), neypatingasis (plotas 
>10.000m2). Nauja statyba. 

5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai D250 (naujų lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų, neypatingasis. Nauja statyba.  

6. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai D315 (naujų lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų, neypatingasis. Nauja statyba. 

7. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai D400 (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų, neypatingasis. Nauja statyba. 
 

II. Griovimas, kuriems bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas: 

1. Pastatas - Skirstykla, unikalus Nr. 4999-7007-2013. Paskirtis – Kita. Pažymėjimas plane 
27H2p. Statybos metai – 1990. Neypatingasis. Griaunamas praradus technologinę paskirtį. 

2. Pastatas - Sandėlis, unikalus Nr. 4999-7007-2024. Paskirtis – Sandėliavimo. Pažymėjimas 
plane 28F1p. Statybos metai – 1990. Neypatingasis. Griaunamas praradus technologinę 
paskirtį. 
 

3. Kiti inžineriniai statiniai - 330 kV Kruonio HAE TP skirstyklos statinia, unikalus Nr. 4999-
7007-2035 (kolonos nuo k5 iki k8; žaibolaidžiai a1, a74, a87, a100, a129, a164, a165, a166, 
a167, a-168; ASĮ pamatai a2-a37, a75-a86, a88-a99, a101-a128, a130-a142, a144-a157, 
a159-a163, a40, a43, a46, a49, a52, a55, a58, a61,a64, a67, a70, a73; jungtuvo aptarnavimo 
aikštelės a38, a41, a44, a47, a50, a53, a56, a59, a62, a65, a68, a71, a39, a42, a45, a48, a51, 
a54, a57, a60, a63, a66, a69, a72; linijinis portalas a143, a158; tvora su vartais t; aikštelės 
nuo 1b1 iki 1b3), Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai. Statybos metai – 1990/2018. 
Ypatingieji. Griaunamas praradus technologinę paskirtį. 

 

III. Nauja statyba, nesudėtingi statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas 
neišduodamas: 

1. Tvora (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), kiti 
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  
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2. Tvora (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, koncertina), kiti 
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  

3. 330kV skirstyklos kabelių kanalai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba.  

4. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai D110 (naujų lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja 
statyba.  

5. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai D200 (naujų lietaus nuotekų tinklų 
įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. II grupės nesudėtingasis. Nauja 
statyba.  
 

6. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai D160 (naujų nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  
 

7. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai D110/113 (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba. 
 

8. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai D145/160 (naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  

 
9. Vandentiekio tinklai D32 (naujų vandentiekio tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), 

vandentiekio tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  

10. Vandentiekio tinklai D50 (naujų vandentiekio tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), 
vandentiekio tinklų. I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  
 

11. Vandentiekio tinklai D110 (naujų vandentiekio tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), 
vandentiekio tinklų. II grupės nesudėtingasis. Nauja statyba.  

12. Apšvietimo bokštai su pamatais, skirti 330kV skirstyklų įrenginių apšvietimui H=12m, kiti 
inžinieriniai statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba.  

13. Aikštelės (asfalto danga, kelias 3,5m pločio), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II 
grupės nesudėtingasis (plotas >100m2). Nauja statyba.  

14. Aikštelės (trinkelių danga), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingasis (plotas >100m2). Nauja statyba.  

 

V. Linijose pertvarkomi laidai nuo galinių atramų iki pastotės teritorijoje esančių naujų linijinių 
portalų. Pačios linijos su šiuo projektu nerekonstruojamos ir neremontuojamos. Darbai atliekami 
šiuose objektuose: 

1. Inžineriniai tinklai - EOL 330 kV Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329), (unikalus Nr. 4996-
2011-2019). (Nuo atramos Nr.1 iki Nr.63, linijos ilgis (19,30 km)). Paskirtis – elektros 
tinklų. Statybos metai – 1962. Ypatingasis. Rekonstravimas. Rekonstruojama atkarpa nuo 
galinės atramos Nr.2 -  LN 328/329 linijinių portalų. Atstumas – 210 m. 

2. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - EOL 330 kV Kruonio HAE - Sovietskas (L-447). 
Naujas pavadinimas: Kruonio HAE - Bitėnai (LN-448) (unikalus Nr. 4998-8016-0019) 
(L=23,870 km (atramos Nr.1-74). Trosas AS-185, TK-11). Paskirtis – elektros tinklų. 
Statybos metai – 1962. Ypatingasis. Rekonstravimas. Atkarpos nuo galinės atramos Nr.1 -  
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LN 448 linijinio portalo statyba. Atstumas – 93 m. 

3. Inžineriniai tinklai - EOL 330kV Lietuvos E-Kruonio HAE (L-307/308). Unikalus Nr 4900-
1009-8014. (Nuo atramos 28 iki 92, linijos ilgis 20,90 km). Paskirtis – elektros tinklų. 
Statybos metai – 1962. Rekonstravimas. Ypatingasis. Statybos darbų apimtis – laidų 
keitimas nuo galinės atramos Nr.91 iki LN307/LN308 linijinių portalų. Atstumas – 248 m. 

 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2271-0461; kadastrinis Nr.: 4928/0007:77 Kruonio k.v. Sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas: 496.0087 ha. Žemės sklypo 
matavimų tipas: žemės sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus. Žemės sklypo savininkai: 

1. Lietuvos Respublika, a.k.111105555. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: patikėtinis - 
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, a.k.188704927. Įregistravimo 
pagrindas:  
2005-07-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-6952 
2006-04-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-4174 
2006-05-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-6070 
2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-1997 
2012-01-16 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. 2-245.   
Įrašas galioja: nuo 2012-01-30.  
 

2. AB "Ignitis gamyba", a.k. 302648707. Įregistravimo pagrindas: 

2011-01-19 Akcininkų susirinkimo protokolas 
2011-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas 
2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-1997 
2012-01-16 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. 2-245 
Įrašas galioja: Nuo 2012-01-27 

 

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2271-0461 daliai, kurią nuosavybės teise valdo AB „Ignitis 
gamyba“, bus sudaryta nuomos sutartis su LITGRID AB. 

 Statybos darbai bus vykdomi sklype, kuris yra Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., 
Marių g. 6. Visas sklypas (Kruonio HAE) iš šiaurės vakarų – su Kauno mariomis ir upe Strėva, iš 
šiaurės – su vietinės reikšmės keliu ir Maisiejūnų k., o iš pietvakarių ir pietryčių sklypas ribojasi su 
pieva ir mišku. Šiaurėje yra įvažiavimas iš Marių gatvės į projektuojamą sklypą. LITGRID AB 
nuomojama sklypo dalis – 330kV skirstykla yra Kruonio HAE šiaurės rytų dalyje. Skirstyklos teritorija 
iš pietų ir vakarų ribojasi su AB Ignitis gamyba elektrinės teritorija, iš rytų – su privažiavimo keliu, o 
iš šiaurės – su mišku. 

  Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Pagal nuomos sutarties 
reikalavimus apribojimų naujų statinių statybai nėra – išnuomotame žemės sklype gali būti statomi tai 
pačiai veiklai reikalingi vystyti statiniai ir įrenginiai, kurių eksploatavimui išnuomuotas žemės sklypas.  

Sklypo architektūriniai – urbanistiniai apribojimai: užstatomas plotas pagal Lietuvos 
Respublikos statybos ir projektavimo normas.  

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos:  

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis); 
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- Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 
- Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis); 
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); 
- Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis; 
- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 
- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); 
- Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); 
- Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, aštuntasis skirsnis); 
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
 

Trumpa objekto charakatristika: Kruonio HAE 330 kV skirstykla yra viena pagrindinių 
Perdavimo tinklo skirstyklų Lietuvos vidurio regione. Skirstykla skirta perduoti Kruonio HAE 
pagamintai elektros energijai į perdavimo tinklą. 

Visa 330kV skirstykloje esanti įranga priklauso – LITGRID AB. 

Sklypo architektūriniai – urbanistiniai apribojimai: užstatomas plotas pagal Lietuvos 
Respublikos statybos ir projektavimo normas.  

 

Vietovės trumpa charakteristika 
 

Objektas yra Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6. 
 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Nr. 43 – Kaunas) 
 vidutinė metinė oro temperatūra + 6,6 º C (2.1 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9º C (2.2 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,3º C (2.3 lentelė); 
 santykinis oro metinis drėgnumas – 80% (3.2 lentelė); 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 cm (9.1 lentelė) 

 

 

Planinis sprendimas 

 
Kuonio HAE 330kV skirstyklose, statybos metu pagal statybos darbų grafike nurodytą  

eiliškumą išmontuojami esami atvirosios skirstyklos įrenginiai. Taip pat demontuojami esamų 
elektros įrenginių laikančios konstrukcijos, portalai ir antžeminiai kabeliniai kanalai. 
Permontuojami 330kV oro linijų įvadai į pastotę, keičiama esama pastotės tvora. Teritorijos 
apšvietimui numatomi nauji lauko tipo prožektoriai, kurie montuojami ant projektuojamų portalų ir 
žaibolaidžių.  

Pagrindinis įvažiavimas į sklypą per esamus vartus Nr.2, šiaurinėje sklypo dalyje, iš Marių 
gatvės. Esamas vidaus kelių tinklas naikinamas, paliekant tik pagrindinį įvažiavimą per AB Ignitis 
gamyba teritoriją (esamus vartus Nr.2, kurie abipusiu sutarimu statybos metu bus išmontuoti). 
Naujai projektuojamų vidaus kelių tinklo judėjimo schema – žiedinė. Kelio danga – viensluoksnis 
asfaltbetonis. Kelio plotis – 3,5m. Kelio konstrukcija pagal automobilių kelių KTR 1.01:2008. 
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Numatomos transporto rūšys: lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, gaisrinės mašinos. 
Aptarnaujančio personalo transporto judėjimo periodiškumas 1-2 kartai į mėnesį. Į teritoriją 
patenka tik aptarnavimui reikalingas transportas. 

330kV atviros skirstyklos teritorijose laisvose nuo įrenginių vietose numatyta veja. Skirstyklų 
teritorijos, po įrenginiais, turinčiais įtampą dengiamos dolomitinės skaldos danga. Prie jungtuvų 
numatytos betoninių trinkelių aptarnavimo aikštelės, apjuostos vejų bortais. Jeigu pavaros negali 
būti aptarnaujama nuo žemės paviršiaus, tokiu atveju būtina įrengti metalines aptarnavimo aikšteles 
su turėklais ir laiptais pagal projektavimo užduoties reikalavimus. Sena teritorijos tvora, juosianti 
rekonstruojamą pastotės dalį, demontuojama. Jos vietoje įrengiama nauja teritorijos tvora - lengvos 
konstrukcijos, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelžbetoniniu 
cokoliu, ir cinkuoto virinto tinklo skydais, 1,8m aukščio (atitinkanti III saugos lygį). Bendra su AB 
Ignitis gamyba teritorija tvora įrengiama nauja teritorijos tvora - lengvos konstrukcijos, su 
cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, surenkamu gelžbetoniniu cokoliu, ir 
cinkuoto virinto tinklo skydais bei koncertina ant tvoros viršaus, 2,7m aukščio (atitinkanti IV 
saugos lygį). 

Periodiškai atvykstantiems įrangos priežiūros darbuotojams įrengiamas tualetas 330kV 
skirstyklos valdymo pulto patalpose. Vanduo ir kanalizacija sujungiama su AB Ignitis gamyba 
tinklais (rekonstruojami esami įvadai – juos atnaujinant).   

Skirstyklų altitudės suprojektuotos atsižvelgiant į įrenginių pamatų bei kabelinių kanalų 
aukščius. Statybos aikštelė planiruojama kiek įmanoma prisitaikant prie esamo paviršiaus.  

Nuo vidaus kelių vanduo surenkamas į skaldos dangą. Bortai sulig žemės paviršiumi. Pėsčiųjų 
apsaugai ties pastatais kelio bortai įrengiami su 0.10m perkričiu. Nuo pastatų stogų vanduo 
lietvamzdžiais ir latakais nuvedamas į lietaus kanalizacijos tinklus. Paviršinis vanduo nuo vejos ar 
skaldos dalinai susigers į gruntą. 

Baigus statybos darbus projektuojamoje pastotėje tvoros ribose bei 2m uz tvoros ribų apsėjama 
daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 15cm storio juodžemio sluoksnį.  Projekto įgyvendinimo 
periodu pažeisti esami privažiavimo keliai ir teritorija privalo būti atstatyta į pirminį stovį. Prieš 
darbus atlikti aplinkos situacijos apžiūrą ir ją fotofiksuoti 

 

Aukščių planas 

Statybos aikštelės paviršius planiruojamas prisitaikant prie esamo sklypo dalies reljefo bei 
esamų altitudžių. Nuo pakeltų vidaus kelių  lietaus vanduo nukreipiamas ant apželdintos teritorijos. 
Bendras projektuojamas aikštelės nuolydis šiaurės rytų kryptimi. Visi laisvi, neužstatyti plotai 
sutvarkomi paskleidžiant juodžemį bei apželdinami. 

Vykdant statybos darbus bus sugriauti esami drenažo tinklai todėl turi būti numatytas jų 
atstatymas arba naujų drenažo linijų įrengimas. 

 

AZ ir jos reglamentas 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 
aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype nėra taršos šaltinių.  

Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: 

 transformatorinių pastotėse - iki tvoros ribos; 

  330 kV oro linijos - žemės ruožas išilgai oro linijos, iš abiejų linijos pusių apribotas 
vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo kraštinių linijų konstrukcijų 
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kraštinių taškų po 30m (išlieka esama apsaugos zona nuo galinės atramos iki 330kV 
skirstyklos portalo); 

  ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio 
kabelio trasos (išlieka esama apsaugos zona). 

Projektuojami elektros tinklai, atramos bei įrenginiai projektuojami skirstyklos teritorijoje ir yra 
pastotės apsaugos zonos ribose.  

 

Planuojamai teritorijai galioja 

 

Sklypo sprendiniai projektuojami vadovaujantis galiojančiu detaliuoju planu „Žemės sklypo 
(kadastrinis Nr.4928/0007:62) esančio Vaiguvos k. Kruonio sen., Kaišaidorių sav. detalusis planas“: 
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1 pav. Detalaus plano ištrauka.  

Sklypo sprendiniai projektuojami vadovaujantis galiojančiu Kaišiadorių rajono savivaldybės 
bendruoju planu (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V17E-72) . Ištrauka iš „Pagrindinio brėžinio“: 

 

 

 

2 pav. Bendrojo plano ištrauka. 
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Projektuojamo sklypo užstatymo tipas: laisvas užstatymas. 

Planuojami rodikliai: 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas (visas) m2 4960087  

2. sklypo plotas (LITGRID AB būsima subnuoma) m2 51546  

3. sklypo plotas (LITGRID AB 330kV skirstyklos teritorija) m2 50049  

4. sklypo užstatymo intensyvumas  % 0,86  

5. sklypo užstatymo tankumas % 0,86  

II. PASTATAI 

1. Negyvenamieji pastatai:    

paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių 

skaičius, kiti rodikliai) 

   

1.1. 330 kV skirstyklos valdymo pulto pastatas, skirtas 330 

kV skirstyklos įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų 

maitinimo įrenginių talpinimui, pastatas (surenkamas iš 

gamykloje pagamintų modulių) 

   

1.1.1. bendrasis plotas m2 354  

1.1.2. naudingasis plotas m2 354  

1.1.3. pastato tūris m³ 1144  

1.1.4. aukštų skaičius vnt. 1  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.1.5. pastato aukštis m 5,79  

1.1.6. energinio naudingumo klasė   -  

1.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   -  

1.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

1.1.9. Kiti papildomi pastato rodikliai    

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. 330kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 330 kV 
skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), 
ypatingas. Nauja statyba. 

  

 

4.1.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
įtampos transformatorius) 

  
 

4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 36  

4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,3*  

4.1.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
skyriklių su dviem įžeminimo peiliais) 

  
 

4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 36  

4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis m 3,2*  

4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,6*  

4.1.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) 

  
 

4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 51  

4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,2*  

4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,6*  

4.1.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
skyriklių su vienu įžeminimo peiliu) 

  
 

4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 27  

4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis m 3,2*  

4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV ryšio 
kondensatorius su užtvėrikliu) 

  
 

4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 5  

4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,5*  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.1.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
viršįtampių ribotuvo su registratoriumi) 

  
 

4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.1.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
viršįtampių ribotuvo be registratoriaus) 

  
 

4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 24  

4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,4*  

4.1.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
viršįtampių ribotuvo be registratoriaus) 

  
 

4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 24  

4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,7*  

4.1.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
viršįtampių ribotuvo be registratoriaus) 

  
 

4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.9.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.9.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,0*  

4.1.10. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
atraminiai izoliatoriai) 

  
 

4.1.10.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 62  

4.1.10.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.10.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,2*  

4.1.11. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
kabelių mova) 

  
 

4.1.11.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.11.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.11.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,3*  

4.1.12. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
jungtuvų) 

  
 

4.1.12.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 30  

4.1.12.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6*  

4.1.12.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,8*  

4.1.13. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV    
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

jungtuvų) 

4.1.13.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 12  

4.1.13.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6*  

4.1.13.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,9*  

4.1.14. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
srovės transformatorių) 

  
 

4.1.14.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 42  

4.1.14.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.14.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,1*  

4.1.15. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (330kV 
atraminiai izoliatoriai) 

  
 

4.1.15.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 18  

4.1.15.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.15.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,1*  

4.1.16. Linijinis portalas su pamatais (viengrandis)    

4.1.16.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.16.2. inžinerinio statinio plotis m 22*  

4.1.16.3. inžinerinio statinio aukštis m 33,6*  

4.1.17. Linijinis portalas su pamatais (dvigrandis)    

4.1.17.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.17.2. inžinerinio statinio plotis m 44*  

4.1.17.3. inžinerinio statinio aukštis m 32,4-33,6*  

4.1.18. Linijinis portalas su pamatais (keturgrandis)    

4.1.18.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.18.2. inžinerinio statinio plotis m 88*  

4.1.18.3. inžinerinio statinio aukštis m 31,8-34,2*  

4.1.19. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su dviem 
bokšteliais) 

  
 

4.1.19.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.19.2. inžinerinio statinio plotis m 22*  

4.1.19.3. inžinerinio statinio aukštis m 33,6*  

4.1.20. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su vienu 
bokšteliu) 

  
 

4.1.20.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.20.2. inžinerinio statinio plotis m 22*  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.1.20.3. inžinerinio statinio aukštis m 33,6*  

4.1.21. Šyninis portalas su pamatais (trigrandis)    

4.1.21.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.21.2. inžinerinio statinio plotis m 44*  

4.1.21.3. inžinerinio statinio aukštis m 32,4-34,2*  

4.1.22. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su dviem 
bokšteliais) 

  
 

4.1.22.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.22.2. inžinerinio statinio plotis m 22*  

4.1.22.3. inžinerinio statinio aukštis m 33,6*  

4.1.23. Šyninis portalas su pamatais (L formos su dviem 
bokšteliais) 

  
 

4.1.23.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.23.2. inžinerinio statinio plotis m 2x22*  

4.1.23.3. inžinerinio statinio aukštis m 33,6*  

4.1.24. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su dviem 
vokšteliais) 

  
 

4.1.24.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.24.2. inžinerinio statinio plotis m 16*  

4.1.24.3. inžinerinio statinio aukštis m 26*  

4.1.25. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis be 
bokštelių) 

  
 

4.1.25.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.25.2. inžinerinio statinio plotis m 16*  

4.1.25.3. inžinerinio statinio aukštis m 13*  

4.1.26. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su dviem 
bokšteliais) 

  
 

4.1.26.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.26.2. inžinerinio statinio plotis m 9*  

4.1.26.3. inžinerinio statinio aukštis m 26*  

4.1.27. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis su vienu 
bokšteliu) 

  
 

4.1.27.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 4  

4.1.27.2. inžinerinio statinio plotis m 9*  

4.1.27.3. inžinerinio statinio aukštis m 26*  

4.1.28. Šyninis portalas su pamatais (viengrandis be    
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

bokštelių) 

4.1.28.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 4  

4.1.28.2. inžinerinio statinio plotis m 9*  

4.1.28.3. inžinerinio statinio aukštis m 13*  

4.2. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
(naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), 
nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingas. Nauja statyba. 

  
 

4.2.1. inžinerinių tinklų ilgis m 24*  

4.2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

4.2.3. inžinerinių tinklų ilgis m 311*  

4.2.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

4.3. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
(naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), 
nuotekų šalinimo tinklų. Neypatingasis. Nauja statyba. 

  
 

4.3.1. inžinerinių tinklų ilgis m 639*  

4.3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250  

4.3.3. inžinerinių tinklų ilgis m 174*  

4.3.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 315  

4.3.5. inžinerinių tinklų ilgis m 30*  

4.3.6. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400  

4.4. Nuotekų šalinimo tinklai - drenažo tinklai (naujų 
drenažo tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo 
tinklų. Nesudėtingasis. Nauja statyba. 

  
 

4.4.1. inžinerinių tinklų ilgis m 1485*  

4.4.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110/113  

4.4.3. inžinerinių tinklų ilgis m 426*  

4.4.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 145/160  

4.5. Vandentiekio tinklai - (naujų vandentiekio tinklų 
įrengimas pastatui). Inžinieriniai tinklai (paskirtis – 
vandentiekio tinklai). Nesudėtingas. Nauja statyba 

  
 

4.8.1. inžinerinių tinklų ilgis m 11*  

4.8.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

4.8.3. inžinerinių tinklų ilgis m 354*  

4.8.4. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 50  

4.9. Vandentiekio tinklai - (gaisrinis vandentiekis). 
Inžinieriniai tinklai (paskirtis – vandentiekio tinklai). 
Nesudėtingas. Nauja statyba 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.9.1. inžinerinių tinklų ilgis m 762*  

4.9.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

4.10. Nuotekų šalinimo tinklai – buitinių nuotekų tinklai 
(naujų nuotekų tinklų įrengimas pastatui), nuotekų šalinimo 
tinklų. Nesudėtingasis. Nauja statyba. 

  
 

4.10.1. inžinerinių tinklų ilgis m 312*  

4.10.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160  

4.11. Inžineriniai tinklai - EOL 330 kV Kruonio HAE - 
Kaunas (L-328/329), (unikalus Nr. 4996-2011-2019) 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. 

  
 

4.11.1. 330 kV OL Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329) esamas 
ilgis 

km 19,30 
 

4.11.2. 330 kV OL Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329) 
bendras ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte 
ilgis  

km 
19,40/ 
0,210* 

 

4.11.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

431,2 

 

4.12. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - EOL 330 kV 
Kruonio HAE - Sovietskas (L-447). Naujas pavadinimas: 
Kruonio HAE - Bitėnai (LN-448) (unikalus Nr. 4998-8016-
0019) (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. 
Rekonstravimas. 

  

 

4.12.1. 330 kV OL Kruonio HAE - Sovietskas (L-447) esamas 
ilgis (su senu pavadinimu) 

km 23,87 
 

4.12.2. 330 kV OL Kruonio HAE - Bitėnai (LN-448) bendras 
ilgis po rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis  

km 
23,889/ 
0,093* 

 

4.12.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

431,2 

 

4.13. Inžineriniai tinklai - EOL 330kV Lietuvos E-Kruonio 
HAE (L-307/308). Unikalus Nr 4900-1009-8014. (paskirtis – 
elektros tinklai), ypatingasis. Rekonstravimas. 

  
 

4.13.1. 330 kV OL Lietuvos E-Kruonio HAE esamas ilgis km 20,90  

4.13.2. 330 kV OL Lietuvos E-Kruonio HAE bendras ilgis po 
rekonstrukcijos/rekonstruojamas šiame projekte ilgis  

km 
20,916/ 
0,248* 

 

4.13.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

431,2 

 

V. KITI STATINIAI 

5.1. Tvora (išorinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais,    
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Kiekis Pastabos 

cokoliu), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba: 

5.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 421  

5.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 1,8  

5.2. Tvora (vidinė, metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, 
cokoliu, koncertina), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba: 

  
 

5.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.2.2. inžinerinio statinio ilgis m 437  

5.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,7  

5.3. Aikštelės (pastotės dangos: kelias - asfaltas, šaligatvis – 
nuogrinda aplink pastatą), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba 

  
 

5.3.1. Keliai (3,5m pločio)    

5.3.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.3.1.2. inžinerinių statinių plotas m2 3331*  

5.3.2. Šaligatvis (betoninių trinkelių):    

5.3.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.3.2.2. inžinerinių statinių plotas m2 333*  

5.4. Aikštelės (pastotės dangos: skalda), kiti inžinieriniai 
statiniai (paskirtis – kiemo), neypatingasis. Nauja statyba 

  
 

5.4.1. Skaldos aikštelės    

5.4.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.4.1.2. inžinerinių statinių plotas m2 27950*  

5.5. 330kV skirstyklos kabelių kanalai, kiti inžinieriniai 
statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja 
statyba. Nauja statyba. 

  
 

5.5.1. inžinerinių tinklų ilgis m 188*  

5.5.2. inžinerinio statinio plotis m 0,5  

5.5.3. inžinerinių tinklų ilgis m 1177*  

5.5.4. inžinerinio statinio plotis m 1  

5.5.5. inžinerinių tinklų ilgis m 350*  

5.5.6. inžinerinio statinio plotis m 1,5  

5.6. Žaibosaugos bokštai su pamatais - kiti inžinieriniai 

statiniai, neypatingasis. Nauja statyba. 
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5.6.1. inžinierinių statinių kiekis vnt. 1  

5.6.2. antžeminės dalies aukštis m 19,3*  

5.6.3 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 0  

5.7. Apšvietimo stulpas su pamatais - kiti inžinieriniai 

statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba. 

   

5.7.1. inžinierinių statinių kiekis vnt. 2  

5.7.2. antžeminės dalies aukštis m 12*  

5.7.3 inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 0  

5.8. Generatoriaus pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių 

sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžinieriniai 

statiniai, nesudėtingasis. Nauja statyba: 

   

5.8.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.8.2. inžinerinio statinio plotis/ilgis m 2/6*  

5.8.3. inžinerinio statinio aukštis m 0,3*  

 
Pastaba: 
*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte. 
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PavadinimasObjekto
Nr. plane

02

01 Griaunamas 330 kV VP pastatas

Sandėlis

KiekisMato vnt.

m²

m²

832

182

Sutartiniai ženklai

Griaunamų statinių eksplikacija

1

 Ardoma betono danga2

4

5

7

8

9

Projektuojama pastotės (III lygio) tvora

 LITGRID AB teritorijos riba

Eil. Nr Žymėjimas PastabaPavadinimas

Tvarkomos teritorijos riba

6

 Ardoma plytelių danga3

Griaunami pastatai

10

Projektuojama pastotės (IV lygio) tvora

Demontuojama esama tvora (vartai)

Esama tvora

Š

2022/15-01-TP-SP.B-01

Situacijos ir griaunamų statinių planas

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330kV OL
(4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo

ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.,
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2023-010 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

 PDV
01. Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla21188 Darius Balakauskas

A1338
 Inž. Aurimas Budrikas

Mantas Michaliunjo

PavadinimasObjekto
Nr. plane

04

03 Pjaunama/ardoma betono danga

Ardoma plytelių danga

KiekisMato vnt.

m²

m²

23250
4144

Ardomų dangų/tvoros eksplikacija

05 Demontuojama esama tvora ir vartai m 1183

 Žali plotai

Esami įrenginiai
paliekami savo vietose

Nurodymai:

1. Ardoma plytelių danga pagal PU turi būti išsaugota ir pristatyta užsakovui.
2. Visi 330 kV AS įrenginiai yra demontuojami išskyrus atskirai pažymėtus įrenginius plane.
3. Griaunamų įrenginių ir pastatų tikslius kiekius žiūrėti projekto elektrotechnikos ir konstrukcijų dalyse.
4. Demontuojami vartai yra išsaugojami ir įrengiami nurodytoje įvažiavimo į sklypą vietoje.

Demontuojami esami
vartai

Sumontuojami
demontuoti vartai

Griaunamas pastatas - sandėlis,
unikalus Nr. 4999-7007-2024.
Paskirtis - sandėliavimo.

Griaunamas pastatas - skirstykla,
unikalus Nr. 4999-7007-2023.
Paskirtis - kita.
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Sklypo planas M1:500
PavadinimasObjekto

Nr. plane

02

01 Projektuojama 330 kV skirstyklos teritorija

Projektuojamas 330 kV VP pastatas

KiekisMato vnt.

m²

m²

50049
363,4

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

 Projektuojami pamatai po įrengimais

1

 Projektuojami portalai

2

4

5

7

8

9

Projektuojama pastotės (III lygio) tvora

 LITGRID AB teritorijos riba

Eil. Nr Žymėjimas PastabaPavadinimas

Tvarkomos teritorijos riba

13

 Įvažiavimas į teritoriją
 Transporto judėjimo schema

X=6073550
Y=516250Pririšimo taškų kordinatės 

Techniniai rodikliai
Eil. Nr Mato vnt.

Kiekis

 Sklypo plotas (Nr. 4400-2271-0461) ha
 Užstatymo plotas

 Sklypo užstatymo tankumas

 Sklypo užstatymo intensyvumas
 Elektros tinklų apsaugos zona

1

2

3

4

m²

%

%

m'

iki tvoros

496,0087

42794,4

0,86

0,86

Pavadinimas

5

6

 Gelžbetoniniai antžeminiai kabelių kanalai

3

 Projektuojami pastatai

Prieš pradedant statybos darbus pažymėtoje
teritorijoje turi būti atlikta fotofiksacija.
Esamos dangos ir keliai turi būti išsaugoti.
Apgadinti keliai ir dangos turi būti atstatyti į
savo pradinį būvį.

10

Projektuojama pastotės (IV lygio) tvora

11

12

Demontuojama esama tvora (vartai)

Esama tvora

Š

2022/15-01-TP-SP.B-02

Sklypo planas M1:500

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330kV OL
(4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo

ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.,
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2023-010 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

 PDV
01. Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla21188 Darius Balakauskas

A1338
 Inž. Aurimas Budrikas

Mantas Michaliunjo

Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07

14 Automobilių stovėjimo vieta

Sumontuojami demontuoti vartai
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Dolomitinė skalda fr. 16/32 -0.15m

 Šalčiui atsparus žvyro-smėlio mišinys, fr. 0/20 - 0.30m

Skaldos dangos detalė

GeotekstilėDaugiametė žolė

Tankintas gruntas
Juodžemis -0,15m

Teritorijos apželdinimo detalė i=0.025 proj.ž.pav.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD 0.08m
Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 Ev2>120 MPa 0.20m
Šalčiui atsparus smėlio pasluoksnis fr. 0/16, Ev2>100 MPa 0.32m

Kelio bortai
100x30x15
(GB 4, GB 4-4K(D))

Skersinis projektuojamo kelio pjūvis

Sutankintas esamas gruntas, Ev2>45 MPa

Kelio bortai
100x30x15
(GB 4, GB 4-4K(D)) 3500

proj.ž.pav.

20

50

Betoninės trinkelės ≥0.06m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0.03m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30 MPa

proj. ž.p.

Jungtuvų aptarnavimo aikštelių danga

Jungtuvo
pamatas

i=0.04

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>45 MPa

Š

2022/15-01-TP-SP.B-03

Sklypo sutvarkymo planas M1:500

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330kV OL
(4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo

ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.,
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2023-010 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

 PDV
01. Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla21188 Darius Balakauskas

A1338
 Inž. Aurimas Budrikas

Mantas Michaliunjo

PavadinimasObjekto
Nr. plane

02

01 Projektuojama 330 kV skirstyklos teritorija

Projektuojamas 330 kV VP pastatas

KiekisMato vnt.

m²

m²

50049
363,4

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

 Projektuojami pamatai po įrengimais

1

 Projektuojami portalai

2

4

5  Projektuojamas asfalto dangos kelias

 Projektuojama skaldos danga

 Žali plotai skirstykloje / už skirstyklos ribų

7

8

9 Projektuojama pastotės (III lygio) tvora

 LITGRID AB teritorijos riba

Eil. Nr Žymėjimas PastabaPavadinimas

Tvarkomos teritorijos riba

13

14

15

17

 Įvažiavimas į sklypą
 Transporto judėjimo schema

X=6073550
Y=516250Pririšimo taškų kordinatės 

Techniniai rodikliai
Eil. Nr Mato vnt. Kiekis

 Tvarkomos teritorijos plotas

 Betoninių trinkelių danga

 Kelio bortai (GB 4, GB 4-4K(D))
 Vejos bortai (JB1-20)

1

2

3

4

6

m²

m²

m'

m'

54773

353

1761

857

Pavadinimas

3458Vidaus keliai m²

7

m² 15580/1420 Žali plotai tvoros/už tvoros ribų5

Skaldos danga m² 26925

6

 Projektuojama betoninių trinkelių danga

 Gelžbetoniniai antžeminiai kabelių kanalai

3

16

 Projektuojami pastatai

10 Projektuojama pastotės (IV lygio) tvora
11

12
Demontuojama esama tvora (vartai)

Esama tvora

Sklypo sutvarkymo planas M1:500

Nurodymai:

1. Sklypo aukščių planas pateiktas brėžinyje -TP-SP.B-03.
2. Tvoros ir vartų fragmentas ir pjūvis pateiktas brėžinyje -TP-SP.B-04.
3. Elektros tinklų apsaugos zona sutampa su skirstyklos tvora.
4.Baigus statybos darbus, tvarkoma teritorija 2 metrai už pastotės tvoros ribų bei laisva teritorija pastotės

tvoros ribose išlyginama, užpilama esamu augalinio grunto sluoksniu (h=15cm) ir apželdinama daugiametėmis
žolėmis. Esant trūkumui, Rangovas atveža papildomo augalinio grunto.

5. Jeigu pagrindo grunto po važiuojamąja dalimi deformacijos modulio vertė darbų metu gaunama Ev2<45 MPa,
pagrindo gruntas yra keičiamas geresnių savybių gruntu, stabilizuojamas cheminiais priedais arba stiprinamas
geosintetinėmis medžiagomis (tikslinama darbų metu).

6. Apsauginis šalčiui atsparus (smėlio) ir skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, ir atitinkančių techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

7. Trinkelių dangos sluoksnis įrengiamas iš betoninių trinkelių, atitinkančių automobilių kelių trinkelių techninių
reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.

8. Trinkelių aikštelių vietas prie jungtuvų tikslinti pagal jų spintų padėtį.
9. Važiuojamosios dalies posūkiuose įrengiami lenkti kelio bordiūrai.
10. Tarpai tarp betoninių trinkelių užpilami atsijomis.
11. Atliekant grunto sutankinimą vadovautis -TP-SP.TS reikalavimais ir pateiktomis reikšmėmis dangų detalėse.
12. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sutankinimo rodiklis Dpr≥103 %, deformacijos modulis EV2≥100 MPa.
13. Įrengiant asfalto dangą, pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr≥103 %, deformacijos modulis - EV2≥120

MPa, tankis pagal klasę 2,2 Mg/m³, stambiųjų dalelių ne ≤ 10%, sluoksnio storis 0,2m.
Betoninių trinkelių nuogrindos ir vejos

dangos sandūra

Betoninės trinkelės ≥0.06m
Skaldos atsijų išlyginamasis sl., fr. 0/5 0.03m

Sutankintas esamas pagrindo gruntas, EV2>30MPa

proj. ž.p.i=0.03

Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 Ev2>100 MPa 0.15m
Šalčiui atsparus smėlio pasluoksnis, fr. 0/16 Ev2>80 MPa 0.30m

Dolomitinės skaldos pagrindas, fr. 0/45 Ev2>100 MPa 0.15m
Šalčiui atsparus smėlio pasluoksnis, fr. 0/16 Ev2>80 MPa 0.30m

Vejų bortai
100x20x8 (JB1-20)

Vejų bortai
100x20x8 (JB1-20)
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2022/15-01-TP-SP.B-04

Sklypo aukščių (vertikalusis) planas M1:500

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330kV OL
(4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo

ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.,
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas
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01 Projektuojama 330 kV skirstyklos teritorija

Projektuojamas 330 kV VP pastatas

KiekisMato vnt.

m²

m²

50049
363,4

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

 Projektuojami pamatai po įrengimais

1

 Projektuojami portalai
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8

9

Projektuojama pastotės (III lygio) tvora

Eil. Nr Žymėjimas PastabaPavadinimas

 Įvažiavimas į sklypą
 Transporto judėjimo schema

X=6073550
Y=516250Pririšimo taškų kordinatės 

6

3

 Projektuojami pastatai

10

Projektuojama pastotės (IV lygio) tvora

Esama tvora

Sklypo aukščių (vertikalusis) planas M1:500
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Sutartiniai ženklai:

- projektuojamos horizontalės

- skersinio kelio nuolydžio kryptis

75.00

Nr. Darbų pavadinimas Užpylimai
m³

Nukasimai
m³

1

2

3

Išk asamas gruntas įreng iant dangas 11667

Pastaba

Juodž emis  teritorijos apželdinimui 2547

4

Augalinio sluoksnio nukasimas iki 15cm 3277

Gruntas asfalto, skaldos, trinkelių dangų pasluoksnių įrengimui 11667

730 m³
 išvežama

Išvežamas

Nurodymai:

1. Baigus visus statybinius darbus, tvarkomos teritorijos sugadinta danga atstatoma išlyginant paviršių,
užpylus 15 cm augalinio grunto ir apsėjant daugiamete žole.
2. Tvoros fragmentą žiūr. -TP-SP.B-04.
3. Vykdant statybos darbus turi būti atstatyti sugriauti drenažo tinklai ir įrengtos naujos drenažo linijos.

 LITGRID AB teritorijos riba
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Pastabos:

1. Tvoros ir vartų stulpeliai karštai cinkuoti.
2. Cokolinių plokščių tvirtinimui prie stulpelių naudojamos cinkuotos plokštelės ir varžtai.
3. Segmentų apkabos ir varžtai su specialia veržle, kurios viena dalis nulūžta (apsauga nuo atsukimo).
4.Tipiniai tvoros mazgai ir tvirtinimo detalės nedetalizuojami.
5. Įrengiant tvoros mazgus laikytis gamintojo rekomendacijų.
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Išorinės (III-io lygio) tvoros su vartais ir varteliais
fragmentas
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Pastabos:

1. Tvoros ir vartų stulpeliai karštai cinkuoti.
2. Cokolinių plokščių tvirtinimui prie stulpelių naudojamos cinkuotos plokštelės ir varžtai.
3. Segmentų apkabos ir varžtai su specialia veržle, kurios viena dalis nulūžta (apsauga nuo atsukimo).
4.Tipiniai tvoros mazgai ir tvirtinimo detalės nedetalizuojami.
5. Įrengiant tvoros mazgus laikytis gamintojo rekomendacijų.
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Išorinės (IV-o lygio) tvoros fragmentas
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Išorinių tvorų ir mūro intarpų fragmentai
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Pastabos:
1. Tvoros segmentus tvirtinti 3-mis apkabomis, varžtais M8 su nulaužiamomis veržlėmis.
2. Tvoros skydų peraukštėjimas max 100 mm.
3.Mūro intarpams naudoti silikatines plytas M100. Mūrijimo skiedinys S5. Siūles rievėti.
4.Mūrinių intarpų vietas žiūrėti -TP-SP.B-01 brėžinyje.
5. Horizontali hidroizoliacija (HH) - bituminė polimerinė mastika - 2 sl. Įrengiant laikytis gamintojo/tiekėjo

rekomendacijų.
6. Mūrinių intarpų vietas žiūrėti -TP-SP.B-03 brėžinyje.
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Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500

PavadinimasObjekto
Nr. plane

02

01 Projektuojama 330 kV skirstyklos teritorija

Projektuojamas 330 kV VP pastatas

KiekisMato vnt.

m²

m²

50049
363,4

Sutartiniai ženklai

Eksplikacija

 Projektuojami pamatai po įrengimais

1

 Projektuojami portalai

2

4

5

7

8

9

Projektuojama pastotės (III lygio) tvora

 LITGRID AB teritorijos riba

Eil. Nr Žymėjimas PastabaPavadinimas

13

14

15

17

 Įvažiavimas į sklypą
 Transporto judėjimo schema

X=6073550
Y=516250Pririšimo taškų kordinatės 

6

3

16

18

 Projektuojami pastatai

10

Projektuojama pastotės (IV lygio) tvora

11

12

Esama tvora

2022/15-01-TP-SP.B-08

Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330kV OL
(4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo

ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.,
Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2023-010 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

 PDV
01. Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla21188 Darius Balakauskas

A1338
 Inž. Aurimas Budrikas

Mantas Michaliunjo

Esami vandentiekio tinklai

Esami drenažo tinklai

330 kVProjektuojami 330 kV AS tinklai

V2Projektuojamas gaisrinis vandentiekio tinklas
LD1Projektuojamas konstrukcinis drenažas

Projektuojama 330 kV OL

19

Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT)

Š

Projektuojami telekomunikacijų tinklai

20

21 V1Projektuojamas vandentiekio tinklas
F1Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas22

Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas L123

Esami paviršinių nuotekų tinklai

Pastabos:

1. Projektuojamų inžinerinių tinklų įrenginiai ir medžiagos nurodyti konkrečiose projekto dalyse.
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.

plane Pavadinimas

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Tambūras

Ryšių patalpa 

Savųjų reikmių transformatoriaus patalpa

Akumuliatorių baterijų patalpa

7,74

354,14Viso:

Ventiliacinė kamera (rekuperatorius)

330kV skirstyklos valdymo pulto patalpa

Sanitarinis mazgas

Plotas m 2

4. Darbo priemonių patalpa

30,49

6,5

4,75

248,05

5,2

5,2

35,88

9. Tambūras 10,33
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2022-10-28 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

VP planas
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-01

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

Kitus reikalavimus žiūr. bylos SK.TS techninėse specifikacijose.
11. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
gamybos stadijoje).
10. Laiptai ir aikštelė iš karštai cinkuotų grotelių - (detalizuojami VP gamintojo
9. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90mm. 
8. Cokolis - profiliuota skarda, spalva RAL 9006.
atsparumo ugniai laipsnis II-as, R45.
7. Valdymo pulto karkasas - iš karštai cinkuoto konstrukcinio plieno profilių, kurių
9006, vidinė spalva - RAL 9002 arba 9010.
6. Laukinės durys - U<=2,18 W/m²k, ne žemesnės kaip EI 15, išorinė spalva - RAL
priemonėmis, U<=0,38 W/ m²k, ne žemesnės kaip A2fl, ne mažesnis kaip RE 15.
5. Grindys - daugiasluoksnės iš atskirų plokščių, atkeliamos mobiliomis plokščių kėlimo
išorinės plokštės spalva RAL 9006, vidinės plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.
4. Sienos iš daugiasluoksnių statybinių plokščių:  U<=0,3 W/m²K, B-s1, d0, EI 15,
išorinės plokštės spalva RAL 9006, vidinės plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.
3. Stogas iš daugiasluoksnių statybinių plokščių:  U<=0,25 W/m²K, B-s1, d0, RE 15,
nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.
apsaugine ir gaisrine signalizacija, savųjų reikmių maitinimo instaliacija, vandens
sienomis bei šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu, kompiuteriniu tinklu,
2. Valdymo pultas gaminamas gamykloje iš modulių. Jis tiekiamas su grindimis, stogu,
1. Fasadus žiurėti brėžiniuose SA.B-03 ir SA.B-04.
Pastabos:

Vidaus durys (Vd1)

Elektrinis radiatorius

Lauko durys (Ld3)
3

Durys į pogrindį (Ld4)

Oro šalinimo vamzdis

Durys į pogrindį (Ld4)

2000 2000

Plieninė laiptų konstrukcija

32400
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Plieninė laiptų konstrukcija
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Elektrinis radiatorius

Kondicionierius Kondicionierius

Kondicionierius
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Plieninė laiptų konstrukcija
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2022-10-28 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

VP pjūvis "1-1"
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-02

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

-0.120

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Glb. kolona

34
40

0.000

Glb. kolona

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"
Vidaus durys (Vd1)

2.918

Pamatas

Lietvamzdis

Pamatas
Fasadinė skarda

Lietvamzdis

Glb. kolona
-2.190

1.080

-0.350

3.629

Modulio plieninis karkasas
Lietlovis

Fasadinė skarda

Antžeminiai kabelių kanalai

Lietlovis

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Pamatas Pamatas

Plieninės sijos

Plieninė laiptų aikštelė

Vidaus durys (Vd1)

Glb. kolona

Ryšių vamzdis (žiūrėti TK dalyje)

7°

27
84

35
0

18
40 22

90



Fasadas "1-16" M1:100

Fasadas "A-E" M1:100
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

VP fasadai "1-16" ir "A-E"
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-03

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

-2.160

Fasadinė skarda

3.629

Antžeminiai kabelių kanalai

Apšiltinimo sl. "Sandwich"

Kondicionierius

Apšiltinimo sl. "Sandwich"

Durys į pogrindį (Ld4)

Lietvamzdis

Grotelės

Lietlovis

-0.090

Oro šalinimo vamzdis

Oro šalinimo vamzdis

3.629

Plieninė laiptų konstrukcija

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Lietlovis

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Lauko durys (Ld2)Grotelės

-2.160

Lietvamzdis

Grotelės

Grotelės
Grotelės

Fasadinė skarda

Lietvamzdis

Lauko durys (Ld3)

Oro šalinimo vamzdis

Grotelės

-0.090



Fasadas "16-1" M1:100

Fasadas "E-A" M1:100
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2022-10-28 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

VP fasadai "16-1" ir "E-A"
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-04

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

Grotelės
Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Plieninė laiptų konstrukcijaPlieninė laiptų konstrukcija

Grotelės

Lauko durys (Ld1)

Oro šalinimo vamzdis

-0.090

Lauko durys (Ld2)

-2.160

Fasadinė skarda

Lietvamzdis

Durys į pogrindį (Ld4)

Lietlovis

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Plieninė laiptų konstrukcija

Grotelės

Grotelės

Kondicionierius Kondicionierius

Oro šalinimo vamzdis
Oro šalinimo vamzdis 3.629

Antžeminiai kabelių kanalai

Antžeminiai kabelių kanalai

Grotelės

Oro šalinimo vamzdis

KondicionieriusKondicionierius

Fasadinė skarda

-0.090

Grotelės

Lietvamzdis

3.629

Antžeminiai kabelių kanalai

Grotelės

Antžeminiai kabelių kanalai

Lietlovis

Grotelės

Grotelės

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"

Grotelės

Oro šalinimo vamzdis

-2.160

Antžeminiai kabelių kanalai

Plieninė laiptų konstrukcija

Apšiltinamasis sl. "Sandwich"



VP stogo planas M1:150
VP stogo planas M1:150
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Durų žiniaraštis

Žymėjimas Eskizas Plotas/vnt. Kiekis PastabosDurų
matmenys, mm

1LD1 2.65x2430 1090 m2

1. Šilumos perdavimo koeficientas 
(U) ne žemesnis (pagal LST EN ISO
 6946:2017) 2,18 W/m2/K
2. Atsparumo ugniai laipsnis ne 
mažesnis kaip EI 15
3. Išorinė spalva RAL 9006
4. Vidinė spalva RAL 9002 arba 9010

2LD2 2.65x2430 1090 m2

1. Šilumos perdavimo koeficientas 
(U) ne žemesnis (pagal LST EN ISO
 6946:2017) 2,18 W/m2/K
2. Atsparumo ugniai laipsnis ne 
mažesnis kaip EI 15
3. Išorinė spalva RAL 9006
4. Vidinė spalva RAL 9002 arba 9010

1LD3 3.72x2430 1530 m2

1. Šilumos perdavimo koeficientas 
(U) ne žemesnis (pagal LST EN ISO
 6946:2017) 2,18 W/m2/K
2. Atsparumo ugniai laipsnis ne 
mažesnis kaip EI 15
3. Išorinė spalva RAL 9006
4. Vidinė spalva RAL 9002 arba 9010

3VD1 2.65x2430 1090 m2

1. Spalva RAL 9002 arba 9010

3VD2 2.65x2430 1090 m2

1. Spalva RAL 9002 arba 9010

2LD4 2.08x1840 1130 m2

1. Spalva RAL 9002 arba 9010

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2022-10-28 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

VP stogo planas. Durų žiniaraštis
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-05

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla
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Pjūvis "A-A" M1:100

Technologinio pastato rūsio planas 1:100

Technologinio pastato antžeminės dalies planas 1:100
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2023-01-25 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

Technologinio pastato planai ir pjūvis "A-A"
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-06

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

9. Žaibolaidžių tvirtinimas ant stogo parenkamas pagal stogo nuolydį, kad būtų išlaikomas žaibolaidžių vertikalumas.
8. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D90mm.
7. Technologinio pastato karkasas - iš karštai cinkuoto konstrukcinio plieno profilių, kurių atsparumo ugniai laipsnis II-as, R45.
6. Laukinės durys - U<=2,18 W/m²k, ne žemesnės kaip EI 15, išorinė spalva - RAL 9006, vidinė spalva - RAL 9002 arba 9010.
5. Grindys - ant esamos perdangas sumontavus antžeminės dalies karkasą liejamas išlyginamasis betono sluoksnis.
plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.
4. Sienos iš daugiasluoksnių statybinių plokščių:  U<=0,3 W/m²K, B-s1, d0, EI 15, išorinės plokštės spalva RAL 9006, vidinės
plokštės spalva RAL 9002 arba 9010.
3. Stogas iš daugiasluoksnių statybinių plokščių:  U<=0,25 W/m²K, B-s1, d0, RE 15, išorinės plokštės spalva RAL 9006, vidinės
instaliacija, vandens nuvedimo sistema bei išorės laipteliais su turėklais.
vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu, kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija, savųjų reikmių maitinimo
2. Technologinio pastato karkasas gaminamas gamykloje iš modulių. Jis tiekiamas su grindimis, stogu, sienomis bei šildymo,
1. Fasadus žiurėti brėžinyje SA.B-07.
Pastabos:
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2023-01-25 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV
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Projekt.

Laida
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Technologinio pastato fasadai
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Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-07

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2023-01-25 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

Technologinio pastato stogo planas. Durų žiniaraštis
0

R. Bytautas
M. Michaliunjo

D. Balakauskas21188

A 1338

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SA.B-08

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

Durų žiniaraštis

Žymėjimas Eskizas Plotas/vnt. Kiekis PastabosDurų
matmenys, mm

1LD5 3.72x2430 1530 m2

1. Šilumos perdavimo koeficientas 
(U) ne žemesnis (pagal LST EN ISO
 6946:2017) 2,18 W/m2/K
2. Atsparumo ugniai laipsnis ne 
mažesnis kaip EI 15
3. Išorinė spalva RAL 9006
4. Vidinė spalva RAL 9002 arba 9010
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0 2023-03-10 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

Pamatų planas
0

V. Dagilis
R. Gudiškis

D. Balakauskas21188

26647

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SK.B-01

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

Poz. Pavadinimas Vienetai

Pamatų žiniaraštis

Polis GP-1 68101
Polis GP-2 604102
Polis GP-3 7103
Pamatas Pam-T.1 20104
Pamatas F4-2 172105
Pamatas F2-2 32106
Pamatas P18.18.23 159107
Pamatas P15.15.17 244108
Pamatas PŽ18.18.20 1109
Apšvietimo pamatas ASP 2110
Generatoriaus pamatas GNP 1111
Pamatas P21.21.23 84112
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Poz. Pavadinimas Vienetai

Kanalų elementų žiniaraštis

Lovys L-11/2-8 1211
Lovys KL-20.10 6732
Lovys KL-20.5 1063
Plokštė PT-10.5 28964
Plokštė P11-8 1215
Gulekšnis 10.2 7206
Gulekšnis 5.2 1147
Kampuotis L100*8, L=1500.0mm 18
Kampuotis L75*6, L=2000.0mm 29
Kampuotis L75*6, L=1000.0mm 3410
Kampuotis L75*6, L=500.0mm 611

Pamatų planas M1:400

Pamatų planas M1:200
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P.ž.pav.

1000

Dangtis  - PT10-5, t=60 mm
Lovys  - LK20-10, h=160 mm
Gulekšnis - BPL10-2, h=90 mm

Šalčiui nejautrus sl. smėlis, Ev2>=20MPa
fr. 0/16 per visą kanalo ilgį, h=300mm

Antžeminių kanalų pjūvis (b=1000)

Dangtis  - PT10-5, t=60 mm
Lovys  - LK20-5, h=160 mm
Gulekšnis - BPL5-2, h=90 mm

Šalčiui nejautrus sl. smėlis, Ev2>=20MPa
fr. 0/16 per visą kanalo ilgį, h=300mm

Antžeminių kanalų pjūvis (b=500)

P.ž.pav.

500>=
90

0 Vamzdžių specifikacija
pagal SK.TS

Kelio danga

Pjūvis per vamzdžius po keliu

Dangtis  - P11-8, t=100 mm
Lovys  - L-11/2-8, h=680 mm

Šalčiui nejautrus sl. smėlis, Ev2>=20MPa
fr. 0/16 per visą kanalo ilgį, h=300mm

Požeminių kanalų pjūvis (b=1480)

P.ž.pav.

1480
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Gnybtų spintų atramų montavimo schema M1:50
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Polių išdėstymo schema. Pjūvis 1-1 M 1:50
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Lovio dangčio skaičiuojamoji schema M1:25

qd=2,0 kN/m2II-as var.

I-as var. F=2,0 kN

L

L/2 L/2

Lovio skaičiuojamoji schema M1:25

qd=4,0 kN/m2II-as var.

I-as var.

  3. Jungtuvų aikštelių pamatai - gręžtiniai poliai GP-2 (poz. 102), kiekis ir išdėstymas tikslinamas darbo projekto metu.
  2. 110 kV skirstykloje prie kabelių kanalo montuojama nauja gnybtų atskyrimo spinta GAS-110.
drenuojančių ir nedrenuojančių sąlygų apraše. Drenuojančiom sąlygom įgyvendinti prie pamatų įrengiamas drenažas.
sąlygas, kurios nurodytos konkretiems pamatams jų pjūviuose (žr. brėžinius SK.B-03...08). Šių sąlygų įvykdymo sąlygas žiūrėti
  1. Pamatų atgalinis užpylimas vykdomas pagal projektines sąlygas ir nurodymus - drenuojančias arba nedrenuojančias
PASTABOS:

laboratorijoje.
6. Atlikus pamatų užpylimo darbus būtina atlikti tūrinio svorio nustatymo bandymus akredituotoje
akredituotoje laboratorijoje.
5. Naudojant vietinį drenuojantį gruntą, tinkamumas atgaliniam užpylimui privalo būti patvirtintas
4. Užpilamą gruntą tankinti 20-30 cm storio sluoksniais iki Ev2>=30 MPa.
3. Atgalinio užpylimo drenuojantis gruntas, kurio sutankintas tūrinis svoris >=18 kN/m³. 
kaip 6% organiniu medžiagų.
velėną, dirvožemį, gruntus su buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis, taip pat gruntus, kuriuose yra daugiau
2. Draudžiama pamatų atgaliniam užpylimui naudoti silpnuosius gruntus: įvairios kilmės dumblą, durpes,
naudoti drenuojantį atvežtinį (rekomenduojama smėlinį) gruntą.
1. Atgaliniam užpylimui naudoti vietinį drenuojantį gruntą, jei statybų vietoje nėra drenuojančio grunto

Sutartinis žymėjimas

laboratorijoje.
7. Atlikus pamatų užpylimo darbus būtina atlikti tūrinio svorio nustatymo bandymus akredituotoje
6. Grunto tinkamumas atgaliniam užpylimui privalo būti patvirtintas akredituotoje laboratorijoje.
5. Atgal užpilamo ir sutankinamo molinio grunto drėgnis turi būti mažesnis už plastiškumo drėgni, W<Wp.
4. Užpilamą gruntą tankinti 20-30 cm storio sluoksniais iki Ev2>=30 MPa.
3. Atgalinio užpylimo nedrenuojantis gruntas, kurio sutankintas tūrinis svoris >=18 kN/m³. 
kaip 6% organiniu medžiagų.
velėną, dirvožemį, gruntus su buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis, taip pat gruntus, kuriuose yra daugiau
2. Draudžiama pamatų atgaliniam užpylimui naudoti silpnuosius gruntus: įvairios kilmės dumblą, durpes,
1. Atgaliniam užpylimui naudoti vietinį gruntą.

Drenuojančios sąlygos Nedrenuojančios sąlygos 

- giluminis (konstrukcinis) drenažas, pagal VN dalį
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0 2023-02-24 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

PDV

PV

Projekt.

Laida

Lapas Lapų
LT

Statytojas / Užsakovas:

Metalo konstrukcijų planas
0

V. Dagilis
R. Gudiškis

D. Balakauskas21188

26647

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Atestato
Nr. 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Litgrid AB / AB Kauno Tiltai 2022/15-01-TP-SK.B-02

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla

1 1

Poz. Atramos tipas Atramos schema

Metalo konstrukcijos

Masė
kg/vnt.

Kiekis
vnt.

Iš viso
kg Pastabos

330 kV įtampos 
transformatorius

36201 150 5400 S235J2

330 kV skyriklis su įžeminimo 
peiliais iš dviejų pusių

36202 600 21600 S235J2

330 kV ryšių kondensatorius 5203 170 850 S235J2

330 kV skyriklis su įžeminimo 
peiliais kairėje

27204 620 16740 S235J2

330 kV skyriklis su įžeminimo 
peiliais dešinėje

27205 600 16200 S235J2

330 kV skyriklis su įžeminimo 
peiliais kairėje

24206 600 14400 S235J2

330 kV atraminis izoliatorius 62207 180 11160 S235J2

330 kV viršįtampių ribotuvas 
be viršįtampių registratoriaus

24208 190 4560 S235J2

330 kV atraminis izoliatorius 18209 300 5400 S235J2

330 kV viršįtampių ribotuvas 
be viršįtampių registratoriaus

24210 200 4800 S235J2

330 kV jungtuvas 30211 240 7200 S275J2

330 kV srovės transformatorius 42212 250 10500 S235J2

330 kV viršįtampių ribotuvas 
be viršįtampių registratoriaus

3213 220 660 S235J2

330 kV jungtuvas 12214 360 4320 S275J2

110 kV viršįtampių ribotuvas 3215 220 660 S235J2

301 330 kV linijinis portalas su 
žaibolaidžiu

20540 1 20540 S355J2

302 330 kV linijinis portalas su 
žaibolaidžiu

34360 1 34360 S355J2

303 330 kV linijinis portalas su 
žaibolaidžiu

60690 1 60690 S355J2

304 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

14570 2 29140 S355J2

305 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

14110 1 14110 S355J2

306 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

33810 1 33810 S355J2

307 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

14480 2 28960 S355J2

308 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

21750 2 43500 S355J2

309 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

10110 1 10110 S355J2

310 330 kV šyninis portalas 9650 3 28950 S355J2

311 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

8920 1 8920 S355J2

312 330 kV šyninis portalas su 
žaibolaidžiu

8460 4 33840 S355J2

313 330 kV šyninis portalas 8000 4 32000 S355J2

401 Žaibosaugos stulpas H=19,3 m 1

402 Apšvietimo stulpas H=12 m 2

30 71 2130 S235J2Gnybtų spintų
konstrukcijos

680 30 20400 S235J2Aptarnavimo aikštelės

780 12 9360 S235J2Aptarnavimo aikštelės

700 2 1400 S235J2Valdymo pulto laiptai

920 1 920 S235J2Valdymo pulto laiptai

20 7 140 S235J2GTĮV

Iš viso plieno: 537730

Metalo konstrukcijų planas M1:500

1-1

Metalo konstrukcijų planas M1:200

ma
x 

50

K-jos kolonos
vamzdinis profilis

Principinis kolonos k-jos ir pamato jungimo mazgas
M1:10

Pamatas

Ink. varžtas

Standumo
briaunos

Kolonos
pagrindo
bazė

Veržlė

Plokštelė

Principinis kolonos k-jos ir treversos k-jos mazgas
M1:10

K-jos kolonos
vamzdinis profilis

Standumo
briaunos

K-jos traversos
k-ja

Varžto
paketas M16

K-jos kolonos
viršaus bazė

(žr. br. SK.B-15)

  3. Žaibolaidžio ant portalo aukštis virš laikiklio - 7,6m.
  2. Pamatų viršutinė altitudė virš projektuojamo žemės paviršiaus min. 300mm.
  1. 110 kV skirstykloje prie kabelių kanalo montuojama nauja gnybtų atskyrimo spinta GAS-110.
PASTABOS:
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Kruonio HAE TP
330kV AS teritorija

RIB2-367B

RIB2-367A

R-367A

RIB2-367C

(buvęs L-366-0)(buvęs L-367-0)

(buvęs L-447-0)

(buvęs ST-366.447)(buvęs ST-366) (buvęs ST-367.307)

Pastabos:
1. Raudona spalva pažymėti perspektyviniai 330kV įrenginiai.
2. Mėlyna spalva pažymėti panaudojami esami įrenginiai. Žemiau panaudojamo

įrenginio operatyvinio pavadinimo skliausteliuose nurodomas senas įrenginio
operatyvinis pavadinimas. Dalies panaudojamų įrenginių operatyvinis pavadinimas
lieka toks pat, tuomet senasis atskirai skliausteliuose neišskiriamas.

3. Trumpasis jungimas nurodytas įvertinus galimą perspektyvinį padidėjimą 30
procentų.

I statybos etapas
II statybos etapasII statybos etapas

III statybos etapas
III statybos etapas

IV statybos etapas

Ik(3)=39,048 kA
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IV klasė
Ur=288 kV, Uc=230 kV

 IV klasė
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Uc=226-230 kV

 IV klasė
Ur=276-288 kV
Uc=226-230 kV
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3150A, 40 kA

CBD-E 362
3150A, 40 kA

CBD-E 362
3150A, 40 kA

CBD-E 362
3150A, 40 kA

CBD-E 362
3150A, 40 kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

≥2000A
≥40kA

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
  3
0,1

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
  3
0,10,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
  3
0,1 0,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1 0,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1 0,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1 0,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1 0,1kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

  3
0,1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

AGU-362
2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

GL315X
3150A, 40 kA

GL315X
3150A, 40 kA

GL315X
3150A, 40 kA

GL315X
3150A, 40 kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

≥3150A
≥40kA

ATCDN-200000
330/110/10 kV

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

2000 A, 40 kA
2000/1-1-1-1-1-1

LTP-0,5/2000
2000 A, 40 kA,
0,5 mH

PLC 362/7,5
7500 pF

PLC 362/7,5
7500 pF LTP-0,5/2000

2000 A, 40 kA,
0,5 mH

ĮT-302

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
  3
0,1

ST2-B302

LITGRID AB
Ignitis gamyba, AB

BŠ-301

G1
225 MW

G2
225 MW

G3
225 MW

G4
225 MW

G5
110 MW

BŠ-302

Esama Ignitis gamyba, AB
įranga lieka savo vietose

(buvęs L-302.367)

(buvęs L-302-67)

(buvęs L-367-07)

(buvęs L-367.307)

(buvęs L-307-67)

(buvęs L-308.366)

(buvęs L-308-66)

(buvęs L-366-47)

(buvęs L-366.447)

(buvęs L-447-66)

Atsakomybės riba yra ant
BŠ-301 šynų gnybtų

Atsakomybės riba
yra ant BŠ-302
šynų gnybtų

ĮT-B301 ĮT-B302
kV330

  3
0,1

  3   3
0,1

R
IB

-B
Š3

01

R
IB

-B
Š3

02

RIB-Š448
 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kVRIB-Š308

 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kV

RIB2-ŠB302
 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kVRIB-Š329

III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kV

RIB1-ŠB301
 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kVRIB-Š328

III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kV

RIB-Š307
 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kV

RIB-ŠAT301
 III klasė
Ur=276-288 kV
Uc=221-226 kV

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
ĮT-367

0,1kV330
  3

0,1
  3   3

0,1

kV330
  3

0,1
  3   3

0,1
  3
0,1

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida
Nr.

Atestato

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
0

Nr.
Atestato

Projekt.
PDV

PV

LITGRID AB / AB Kauno tiltai

2023-01-25

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-
Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Statytojas/Užsakovas

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

 Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

25402 Petras Melnikovas

21188 D. Balakauskas

LT

O

112022/15-01-TP-E-T1.B-01

330 kV vienlinijinė schema 

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida
Nr.

Atestato

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
0

Nr.
Atestato

Projekt.
PDV

PV

LITGRID AB / AB Kauno tiltai

2023-01-27

1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024)
330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-
Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų

Statytojas/Užsakovas

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

 Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

25402 Petras Melnikovas

21188 D. Balakauskas

LT

O

412022/15-01-TP-E-T1.B-24

330 kV AS vizualizacijos planas

01. LITGRID AB Kruonio HAE TP 330 kV skirstykla


