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BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

DOZK\L(JII\\AAE gTO LAPU SK. | LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS
1 0 Titulinis
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
XX -PP-BD.DZ 1 0 Bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis
XX -PP-BD.BR 1 0 Bendrigji statinio rodikliai
XX -PP-BD.AR 10 0 Bendras aiSkinamasis rastas
PRIEDAI
5 AB ,,ESO“ prijungimo salygos nr. GAM22-
D9304, 2023-02-13
1 Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis
BREZINIAI
Sklypo planas,
00-PP-SP.B01 1 0 Sklypo vertikalinis planas,
Sklypo sutvarkymo planas
00-PP-SP.B02 1 0 Suvestinis sklypo inzinerinis tinkly planas
01-PP-SA.BO1 2 0 1 tipas: fasadas i$ priekio, Sono, virsaus
01-PP-SA.B02 2 0 2 tipas: fasadas i$ priekio, Sono, virsaus
01-PP-SA.B03 1 0 3 tipas: fasadas i$ priekio, Sono, virSaus
01-PP-SA.B04 1 0 Vizualizacijos
N ¢ Eltera, M8 ] LAPAS | LAPY | LAIDA
e l.l. elra 'vcxw@.ee:tteerr::jltt ELT-20230503-XX-PP-BD.DZ . . .
inzineriniy tinkly projektavimas
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TVIRTINU:

UAB ,ELEKTRA MAN*

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas vil:eﬂn?t(zsl s Kiekis Pastaba
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
1. elektros energijos tiekimo tinklai
1.1.0,8kV jégos kabelio Al ilgis* m 998
- elektros tinkly laidininky skaiéius ir skerspjivis | vnt. x mm? 4x420
1.2.0,4kV jégos kabelio Cu ilgis m 1296
- elektros tinkly laidininky skai¢ius ir skerspjiivis | vnt. x mm? 3x4/2,5
1.3.DC kabelio Cu ilgis* m 33072
- elektros tinkly laidininky skai¢ius ir skerspjiivis | vnt. x mm? 1x6
V. KITISTATINIAI
1. Saulés Sviesos energijos elektriné (fotoelementy kw 1399,86 Neypatingasis, nauja
moduliai) (vnt. x W) (2121 x 660) | statyba

PASTABOS:

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,
kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Tomas Andriuskevidius, kv. atest. Nr. 40196

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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PROJEKTINIAI PASIULYMAI
BENDROJI DALIS

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. Pagrindiniai dokumentai statinio projektui rengti

1. | Nekilnojamojo turto nuosavybés dokumentai

2. | Zemes sklypy planai

3. | Kais$iadoriy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas (Nr. 2021m.)

Detaliojo plano, patvirtinto 2006-01-30 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
4. | Isakymu Nr. V1-50 uZzstatymo bei statiniy paskirties koregavimas, Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen.,
Kruonio k., Ymastos g. 7

AB ,,ESO* prijungimo salygos nr. GAM22-D9304, 2023-02-13

KSA suderinta projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis, 2023-06-20

InZinerinis topografinis planas

©® N |9

Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, 2023

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas
Zin. 2011, Nr. 62-2936 LR Atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymas
LRS, Nr.: 1-1240 LR Statybos jstatymas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jfforminimo reikalavimai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

0 2023-09 | PROJEKTINIAI PASIULYMAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TOKIA TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL. L —{~ Elterna, MB KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SAULES SVIESOS
v 1€ Llcerna mo@elenal | ENERGIJOS ELEKTRINE), KAISIADORIY R. SAV., KRUONIO SEN,
' ' inzineriniy tinkly projektavimas . . KRUON'O K., YMASTOS G 7, STATYBOS PROJEKTAS
40196 | SPV  |T. Andriuskevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS [ LAPY
LT UAB ELEKTRA MAN® ELT-20230503-XX-PP-BD.AR 1w
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STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I8oriné statiniy apsauga nuo zaibo

Lietuvos Respublikos (toliau — LR) gamtiniy dujy jstatymo (toliau — GD])

LR Specialiyjy emés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNS])

LR energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-12 (jsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtintos
Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés

LR energetikos ministro 2010-07-16 jsakymu Nr. 1-213 (jsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332) patvirtintos
Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés

EIIT - “Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Elektros linijy ir instaliacijos taisyklés. Elektros jrenginiy relinés
apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Vilnius 2012

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, 2001 12 21.

Saugos ir sveikatos taisyklé sstatyboje DT 5-00 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2011 06 21 jsakymu Nr. VV-131);

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo

ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugséjo3 d. jsakymu Nr.134/493)

D¢l kelimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo (Lietuvos Respublikos socialinés

Apsaugos ir darbo ministro 2010 m rugséjo 17 d. jsakymuNr.Al1-425)

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo

ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguZés 5 d. jsakymu Nr.

85/233)

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministrés

1999 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102)

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai

(Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandzio 20 d.

jsakymu Nr.77)

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Jsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),

pakeitimas (Jsakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276)

Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija

Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3

d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija)

Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

L _T Elterna, MB LAPAS | LAPY [LAIDA
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2. STATINIO PROJEKTO BENDRI DUOMENYS

Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g. 7

Zemes sklypo un. Nr.: 4928-0006-0021

Zemeés sklypo kad. Nr.: 4928/0006:21 Kruonio k.v.

Statinio statybos vieta | Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas: Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy
aptarnavimo objekty teritorijos

Zemés sklypo plotas: 1.7500 ha

Statinio pagr.

naudojimo pask. Kitos paskirties inzinerinis statinys - saulés $viesos energijos elektrinés (12.)

Statinio kategorija Neypatingasis

Statybos rasis Nauja statyba

Projektavimo ir (ar)

. ) Privacios 1éSos
statyby finansavimas

3. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1. Statinio geografiné vieta
Centriné LR ir Kaisiadoriy rajono pietvakariné dalis, Kruonio miestelio rytiné gretimybé.

3.2. Ry8ys su gretimu uzstatymu
Gretimybése vyrauja dirbami ir dirvonuojantys laukai.
Rytinéje sklypo gretimybéje driekiasi Ymastos g; Siaurinéje gretimybéje esantis kelias Kruonis-Drasiiniskis.

3.3.Klimato sglygos ir reljefas

Projektuojamas statinys priskiriamas | véjo apkrovos rajonui, kur véjo grei¢io pagrindiné atskaitiné reik§mé 24
m/s.

Pagal vietovés tipg statinio teritorija priklauso ,,B“ tipui (miesty teritorijos, misky masyvai ir kitos vietovés,
kurios yra tolygiai uzstatytos aukstesnémis kaip 10 m kliGtimis).

Sklypas yra pietiniame Slaite: auks¢iy altitudés nagrinéjamoje teritorijoje svyruoja nuo 126.50 (rytingje-
pietinéje dalyje) iki 131.50 (Siauringje dalyje).

3.4. Sklype esantys statiniai
Sklype esamy statiniy néra.

3.5. Sklype esantys Zeldiniai
Sklype Zelia zolé, auga pavieniai medziai ir krimai.

3.6. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

LR SPECIALIUJU ZEMES
APSAUGOS ZONOS PAVADINIMAS NAUDOJIMO SALYGU
ISTATYMAS
L _T Elterna, MB LAPAS | LAPY [LAIDA
e l_'[_ eINNg infaetenat ELT-20230503-XX-PP-BD.AR
www.elterna.lt 3 10 0
inZineriniy tinkly projektavimas



mailto:info@elterna.lt
http://www.elterna.lt/

elterna’

inzineriniy tinkly projektavimas

Keliy apsaugos zonos 111 skyrius, antrasis skirsnis

Melioruotos zemés ir melioracijos Statiniy apsaugos zonos VI skyrius, antrasis skirsnis

[registruotos teritorijos, kuriose taikomos SZNS:

LR SPECIALIUJU ZEMES
APSAUGOS ZONOS PAVADINIMAS NAUDOJIMO SALYGU
ISTATYMAS
Elektroniniy ry$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos 111 skyrius,vienuoliktasis skirsnis
Z0N0sS

3.7. Teritorijuy planavimo dokumentai
3.7.1. KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas (Nr. 2021m.):

e AW:"; i GO z::?u@L _
" ey RS .
A CF Sl

Funkciné zona: mazo uzstatymo intensyvumo zona.

3.7.2. Detaliojo plano, patvirtinto 2006-01-30 KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
Isakymu Nr. V1-50 uzstatymo bei statiniy paskirties koregavimas, Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen.,
Kruonio k., Ymastos g. 7:
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Sutartiniai Zenklai
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Piorietinis terttorijos naudejimo paskirts, bOdas ir pobOdis

kita-komercines paskirties objekty teritorija T 1. ayps nunesia
= | 2 shlypo piotas
3. neritoriy
A 4
5 it

aptamavime objekty sta l',bostemros =%

Saulés Sviesos energijos elektrinés moduliai numatomi uz uzstatymo zonos ir statybos ribos (arciau
Ymastos g.) sprendinisu suderinus su Lietuvos automobiliy keliy direkcija (LAKD).

3.8. Geologiné situacija

InZinerinés geologinés salygos teritorijoje yra vidutinio sudétingumo.

Geomorfologiniu poZiariu tyrinéta teritorija priklauso Morkiny kalvoto moreninio aukStumos ruozo
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia nuo 127,20 m iki 131,90 m. Auksciy
skirtumas 4,70 m.

Sklypo geologine sandarg iki 4,0 m gylio intervale sudaro: dirvoZzemis (pd 1V); glacialinésnuogulos
(gt 111 bl).

Pagal tyrimy medZiaga iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy slagsojimo salygos
parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Rekomenduojama naudoti 1GS-2,3,4 gruntus kaip nataraly pamaty pagrinda.

Pamaty tipas turéty bati parinktas atsizvelgiant j inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimy
rezultatus.

Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo
gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdZiavimo bei iSmirkimo.

3.9. Hidrogeologiné situacija

Elterna, MB LAPAS | LAPY [LAIDA
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Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas Gr. 2, kuriame gruntinio vandens lygis siekia
intervale 2,4 m nuo Zemés pavirSiaus (alt. 126,60 m). Vanduo susikaupes smelio sluoksnyije.

Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi
sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirsSinis krituliy Kiekis.

Jei pozeminis vanduo yra virs pamaty gylio, batina numatyti drenaza.

4. ESAMO STATINIO BUKLES JVERTINIMAS IR STATYBOS SKLYPO STATYBINIU TYRIMU

APRASYMAS
Sklypo statybiniai tyrimai Numeris Data
InZinerinis topografinis planas, M 1:500 THIS1-20220316-018914 2022-03-16
Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 42256-2023 2023

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGU) AR KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS
PROGRAMA

1. Saulés Sviesos energijos elektriné (fotoelementai/moduliai)

Moduliy eilés orientuotos tiesiai j piety puse. Pasvirimo kampas Zemés atzvilgiu 15° (pagal jrangos tiekéjo
rekomendacijas), tarpas tarp eilés galo ir kitos eilés pradzios 9,79 m.

Statomoje 1399,86 kW galios saulés elektrinéje numatyti 2121 fotomoduliai po 660 W (2121 x 660 =
1399,86 kW DC pusé¢je). Numatomi 5 vnt. inverteriy HUAWEI SUN2000-330KTL su 28 stringais.

6. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU IR KITU
SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS;

Saulés elektrinés prijungimui prie tinklo projektuojama abonentiné 10/0,8 kV moduliné transformatorine
MTT-1 su 1600 kVA galios transformatoriumi, savy reikmiy skydu, vieta TSP] skydui ir kita jranga kuri nurodyta
projekto bréziniuose. MTT-1 prijungimui prie L-800 i§ Kruonio TP 10 kV projektuojamos kabelinés linijos Al-
3x120+Cu-1x16. Numatoma, jog kabelinés linijos ir MT skirstykla priklausys AB ,, ESO*.

Inverteriuose numatyta apsauga nuo virSjtampiy tiek jéjimo, tiek i$éjimo puséje. Nuo inverteriy iki
projektuojamos abonentinés transformatorinés MTT-1 klojami 0,8 kV jtampos Al 4x240 mm2 kabeliai aliuminio
gyslomis. Pastarieji kabeliai prijungiami prie MTT-1 0,8 kV skirstykloje sumontuoty automatiniy jungikliy QF
250A.

7. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS; ENERGINIO APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAI;
VANDENS, NUOTEKU IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIU TINKLU APIBUDINIMAS;
ATSINAUJINANCIU ENERGIJOS ISTEKLIU PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS;

Néra.

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
APRASYMAS; ISORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO

PRINCIPAL;
L _T Elterna, MB LAPAS | LAPY [LAIDA
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Susisiekimo komunikacijos — esamos.

9. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS;

Statybos metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs, pri¢jimai ir privaZziavimai nebus uzdaryti,
kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Galimas lokalus oro tarSos (dulkiy), triukSmo, vibracijos padidéjimas statybos darby metu, taciau Sis
poveikis trumpalaikis ir nebus reikSmingas.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. lapkri¢io 14 d. jsakymu Nr. D1-358 ,Dél aplinkosauginiy
reikalavimy planuojant, statant ir eksploatuojant saulés $viesos energijos elektrines patvirtinimo* statybos metu
privalomi Sie aplinkosauginiai reikalavimai:

statybos darbai pievose ir ganyklose pradedami iki gyviny veisimosi ir pauk$éiy peréjimo laikotarpio
(nuo balandzio 15 d. iki birZelio 15 d.) arba pradedami Siam laikotarpiui pasibaigus. Jeigu statybos
tokie darbai gali biiti tesiami.

statybos darbai gyvenamosiose vietovése vykdomi tik darbo dienomis dienos metu — nuo 7 val. iki 19
val. arba savivaldybiy vykdomosios institucijos nustatytu leidZziamu statybos darby pradzios ir pabaigos
laiku.

statybos darbai vykdomi tik techniskai tvarkingais mechanizmais, atitinkanéiais teisés akty, nustatanciy
ribinius triukSmo dydZius ir aplinkos oro uzterStumo normas, reikalavimus.

statybos metu nukastas derlingojo dirvoZemio sluoksnis saugomas. Baigus statybos ir jrengimo darbus, —
panaudojamas rekultivuoti paZeista zemg arba gerinti mazai produktyvias zemés tkio naudmenas.
siekiant iSvengti dirvoZzemio erozijos, statybos metu paZeisti plotai apZeldinti Zoliniais augalais.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2022 m. lapkric¢io 14 d. jsakymu Nr. D1-358 ,,Dél aplinkosauginiy
reikalavimy planuojant, statant ir eksploatuojant saulés Sviesos energijos elektrines patvirtinimo* eksploatacijos
metu (ir po jos) privalomi Sie aplinkosauginiai reikalavimai:

teritorijoje augmenijai reguliuoti taikomi $ie budai: gyviany (pvz., aviy ar ozky) arba pauks¢iy (pvz.,
visty ar Zgsy) ganymas; Sienavimas; mulCiavimas organinémis medZiagomis (pvz., Sienu, lapais,
durpémis, medZiy zieve, medienos gabaliukais, pjuvenomis); kiti necheminiai (pvz., mechaniniai ar
biologiniai) badai ir/arba nurodyty bady deriniai.

draudziama naudoti chemines medziagas ir cheminius miSinius augmenijai reguliuoti.

eksploatuojant saulés Sviesos energijos elektring ja plauti naudojamos cheminés medziagos ar cheminiai
miSiniai, susidariusios nuotekos, neatitinkanc¢ios Nuoteky tvarkymo reglamento (Reglamentas), 1
lenteléje nurodyty reikalavimy ir uzterStos Reglamentos 1 priede ir (arba) 2 priedo A dalyje, ir (arba) B
dalies B1 sgrase nurodytomis pavojingomis medZiagomis, ir (arba) pavojingomis medziagomis, kuriy
saugos duomeny lapuose nurodomas pavojingumas (kenksmingumas) aplinkai ir Zmogui, turi bati
surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis Reglamento reikalavimais.

baigus eksploatuoti saulés §viesos energijos elektrine, teritorija rekultivuojama Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1995 m. rugpjicio 14 d. nutarime Nr. 1116 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo* nustatyta tvarka.

baigus eksploatuoti saulés Sviesos energijos elektring, ji sutvarkoma vadovaujantis teisés akty,
reglamentuojanciy atlieky tvarkyma, reikalavimais. Visos eksploatacijos uzbaigimo ir iSmontavimo
darby metu susidariusios elektros ir elektroninés jrangos, statybinés atlickos surenkamos, rasiuojamos ir
iki jy iSvezimo ir perdavimo atlieky tvarkytojams saugomos specialiuose konteineriuose.

saulés Sviesos energijos elektrinés eksploatacijos uzbaigimo ir iSmontavimo darbai vykdomi tik
techniskai tvarkingais mechanizmais, atitinkanciais teisés akty, nustatanéiy ribinius triuk§mo dydZius ir
aplinkos oro uZterStumo normas, reikalavimus.
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- baigus eksploatuoti saulés $viesos energijos elektring, iSmontavimo darbai gyvenamosiose vietovése
vykdomi tik darbo dienomis dienos metu — nuo 7 val. iki 19 val. arba savivaldybiy vykdomosios
institucijos nustatytu leidziamu statybos darby pradZios ir pabaigos laiku.

- saulés $viesos energijos elektrinés iSmontavimo darbai pievose ir ganyklose pradedami iki gyviiny
veisimosi ir paukséiy peréjimo laikotarpio (nuo balandzio 15 d. iki birzelio 15 d.) arba pradedami Siam
laikotarpiui pasibaigus. Jeigu pievy ir ganykly plotuose saulés $viesos energijos elektriniy iSmontavimo

.....

tokie darbai gali biiti tgsiami.

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI
SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTA), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMAI (NURODYTI APSAUGOS REGLAMENTA), APLINKOS APSAUGOS,
KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINES, CIVILINES SAUGOS
PRIEMONIU PRINCIPINIU SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS; APSAUGINES IR
SANITARINES ZONOS; PROJEKTE NUMATYTU POVEIK] APLINKAI MAZINANCIU
PRIEMONIU APRASYMAS;

10.1. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Neéra
10.2. specialieji paveldosaugos reikalavimai
Nera

10.3. aplinkos apsaugos, Kkultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos
priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Neéra

10.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Teritorija, kurioje taikomos SZNS:

APSAUGOS ZONA / SPEC. SALYGOS PROJEKTO SPRENDINIU APRASYMAS
Keliy apsaugos zonos Projekto sprendiniai derinami su statinio savininku (LAKD)
Elektros tinkly apsaugos zonos Projekto sprendiniai derinami su tinklus eksploatuojancia
imone (ESO).
Melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy Projekto sprendiniai derinami su statiniy savininku (KSA)
apsaugos zonos

10.5. projekte numatytuy poveiki aplinkai mazinané¢iy priemoniy aprasymas

Néra

11. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS;

Saulés elektrinés apsaugai projektuojamas aptvérimas, apsauginés signalizacijos-perimetro ir vaizdo
stebéjimo sistemos.

Tvora pakeliama apie 10-15 cm nuo zemés pavirSiaus (tam, kad smulklis gyvinai galéty laisvai ir
nekliudomai judéti).

Pastacius saulés elektrines ant tvoros bus jrengtos 2 tupyklos plésriesiems pauksciams, nuo kuriy pauksciai
galéty medzioti pelinius grauzikus ar kita grob;j.
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12. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS,;

Néra

13. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS
AR ATSTATYMAS;

Vadovaujantis turima sklypo tyrinéjimo analize (topografiné nuotrauka) esami melioracijos statiniai néra
pajungti i bendra jrenginiy sistema (arba atjungti nuo jos). Jy liku¢iai demontuojami.
Griaunama esama betoninés dangos aikstelé sklypo pietiniame kampe.

14. JEIGU NAGRINEJAMI KELI STATINIO STATYBOS VARIANTAI - JU ANALIZE, ISVADOS IR
REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS;

Neéra

15. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS
Neéra

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Saulés Sviesos energijos generacija.

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTI VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU
REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMALI;

Néra

18. DUOMENYS APIE CHEMINIU MEDZIAGU (TERSALU), NEJONIZUOJANCIOSIOS
SPINDULIUOTES, TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSU, ZMOGAUS KUNA
VEIKIANCIU VIBRACIJOS LYGIU, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS KELIANCIUS
NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI VEIKSNIUS, KURIU
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS
ETAPE

Néra

19. INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVU PROJEKTUI PATEIKTUS IVERTINTUS
PASIULYMUS IR MOTYVAI DEL NEIVERTINTU PASIULYMU

20. TECHNINIO PROJEKTO GAISRINES SAUGOS DALIES SPRENDINIAI
Néra

21. APLINKOSAUGA

21.1. Bendri reikalavimai
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Darby eigoje uZ tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos
pagal pirmine padét;.

Visi statybos darbai, kurie susije su treciaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is jy.
Vykdant darbus bitina suderinti su suinteresuoty inZineriniy tinkly jmoniy atstovais.

Visi statybiniai mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas.
DraudZiama naudoti kenksmingas aplinkai medZiagas. IS statybos zonos j gatve i§vaziuojancio autotransporto ratai
turi bati Svarsis, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. UZterStg vandenj draudziama iSleisti j gruntg, vanduo
nuleidziamas j laiking nuotekyne.

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy Siuk$liy iSveZimas, kaip tai numato LR AM jsakymas
»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad netersty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,
konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbé;jui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau Kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Sias pavojingas atliekas, i3veZa spec. atestuota jmoné. Statybinés atliekos tvarkomos pagal Statybiniy atlicky
tvarkymo taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-637). Numatomas savalaikis
atlieky i§vezimas.

Visi saugomy, vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi biti pazenklinti.

21.2. Atlieky tvarkymas
Atliekos susidariusios statybos (griovimo) metu tvarkomos pagal savivaldybés komunaliniy atlieky tvarkymo
taisykles ir Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.

Planuojamas statybiniy atlieky kiekis, jy tvarkymo bidai

SEIGED Pavadinimas NIETE, Tvarkymo biidas (atlieky $alinimo, naudojimo biidai)
kodas tonos
170201 | medis 1,05 R9. Naudojimas kurui ar Kitais buidais energijai gauti
170203 | plastikas 0,02 R4. Kity neorganiniy medziagy perdirbimas (atnaujinimas)
200101 | popierius ir kartonas 0,08 R4. Kity neorganiniy medziagy perdirbimas (atnaujinimas)

Atlieky rasiavimas

Statybvietéje turi buti i§risiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobtdZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i3 atlieky gautos
medZiagos;

e pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin¢ios Kity savybiy, galin¢iy neigiamai
itakoti aplinka ir Zzmoniy sveikata;

o netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Israsiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turiné¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél ju
naudojimo ir Salinimo.
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2023-02-13,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-D9304 Galioja iki: 2024-09-09
Klientas: UAB ,Elektra man*
Kliento kontaktiniai duomenys: Linkmeny g. 25, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067732653,
renata@greenup.lt
Objekto pavadinimas: Saulés parkas (patvirtintas)
Objekto adresas: Ymastos g. 7, Kruonio k., Kruonio sen., KaiSiadoriy r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D22D9304
. . Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pardal:ilr(::nN;. 22-D9304 kategoriia (vienfazis,
y | I I trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia i i i .
(KW): Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 28 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia ) i I
(kW): 28 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
.. . e . . Pirminés
.y Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus "
Elektrines duomenys| ™ ™= o (kw) tinkla galia (kW) | jtampa (kv) | °e"erdlos
Esami 0 0
Nauji 1400 1400 10 Saulés
IS viso 1400 1400

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Ymastos g. 7, Kruonio k., Kruonio
sen., KaiSiadoriy r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomuyjy tinkly.
Elektrinés prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius.
Elektrinéje pagaminta elektros energija bus skirta visos pagamintos elekiros energijos pardavimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
modulinés transformatorinés 10kV skirstykloje ant galios transformatoriaus(-iy) prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projekta pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas“ bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiama kvalifikacijg turinCias

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

kainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jusy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jusy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt.
Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg praSome patalpinti ESO puslapyje Cia (www.eso.lt ->
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
BréZinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant butinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanciy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros
jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojancCiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis j reikiama kvalifikacijg turin€ias jmones.

3.1.6. Prie$ operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés buklés patikrinimo pazymag (derinimo ir bandymo darbams) liudijancig apie
gamintojui nuosavybes teise priklausanciy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés buklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés naturinius bandymus pagal Siy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natlriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elekiros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trukumy, patvirtina
iSduodamas pazymg apie jrengty elektros jrenginiy techninés buklés patikrinimg. VERT pazymg
(elektrinés prijungimui prie elektros tinklo) ir Atitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Klientas, atlikes Objekto techninés buklés jvertinima, turési gauti leidimg elektros energijai
gaminti. Gautg leidimg pateikite Bendrovei per <https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-
pateikimas/29>.

3.1.10. Siomis iSankstinémis sglygomis planuojamoje prijungti elektringje, visa elektrinés jrengtosios ir
leistinos generuoti galios apimtimi, Klientas jsipareigoja vykdyti veiklg Atsinaujinanciy iStekliy elektros
energetikos jstatymo 20' straipsnio 8 dalyje nurodytomis salygomis (elektros energijos gamyba ir
elektros energijg gaminanciy vartotojy ir (ar) asmeny, siekianciy tapti elektros energijg gaminanciais
vartotojais, elektros energijos gamybos jrenginiy eksploatavimas).

3.1.11. Ankstesnés techninés salygos Nr. 22-A3747 anuliuojamos.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Klientui ir bendrovei prieinamoje ir suderintoje vietoje jrengti reikiamy gabarity moduline
transformatoring (toliau-MT). MT jrengti reikiamg(-us) galios transformatoriy (-ius) ir 0,4kV skirstyklg
saulés parko prijungimui. Saulés elektrine prijungti prie naujai jrengiamos MT.

3.2.2. Turi bati jrengtas nuotolinis elektrinés valdymas i§ Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
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3.2.2.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj;

3.2.2.2. Elektrinés komutacinio aparato jjungimas/iSjungimas. Atjungus komutacinj aparatg turi islikti
elektrinés savuyjy reikmiy maitinimas;

3.2.2.3. Elektrinés jtampos valdymo Q(U) funkcijos prijungimo taske jjungimas/iSjungimas. ISjungus
Q(U) funkcija, elektriné turi automatiskai pereiti dirbti cos fi rezimu. Q(U) funkcijai reikalingas jtampos
matavimas turi buti nuo 10 kV tinklo dalies kuo ar€iau elektrinés prijungimo tasko (gali buti naudojama
ESO dalyje esancio 10kV jtampos transformatoriaus 10VA 0,5 apvija). Q(U) algoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller). Tipiné Q(U) kreivé B tipo
elektrinéms pateikta: https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_
1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html Elektriniy projektavimo reikalavimai ir rekomendacijos.
3.2.2.4. Valdymas i§ DMS sistemos turi buti vykdomas IEC 60870-5-104 protokolu.

3.2.3. Turi bati jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP]) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekto rengimo metu turi buti suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uztikrinti netrikstamg rySio veikimg tarp valdiklio ir Bendroves
dispecerinio centro DMS visu elektrinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.4. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaing nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.5. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bati suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.6. Techninio projekto dalyje turi bati atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtakg tinklo kokybés
parametrams:

3.2.6.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-800 i§ Kruonio TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.

3.2.6.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycCio vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy.

3.2.6.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srové ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.6.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srove ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.6.5. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés srovés
intarpus.

3.2.6.6. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.6.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastoCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampg Esant remontiniam/avariniam tinklo réZimui elektrinés leistinoji generuoti | skirstomajj tinklg
galig turi bati ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo rezimui operatorius nekompensuos
gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.6.8. skaicCiavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo sglygos
elektrines.

3.2.6.9. nustacius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
parinkti kitg prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi blti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.
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3.2.6.10. SkaiCiavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi buti pateikti detalds
skai€iavimai, nurodant skaiCiavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.7. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natdriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi buti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendroves atstovus j natariniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natdriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti nattriniy bandymuy protokola.

3.2.8. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.9. prijungiant A tipo elekiros gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkancéius A tipa, zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebaty virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reik§més pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,VieSuju elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkanc¢ius
B arba C tipa, turi buti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,ViesSyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). ltampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Jtampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.10. Numatyti technines priemones, kurios uztikrinty elektrinés pagalbiniy sistemy (signalizacija,
apsvietimas ir pan.) veikimg skirstomojo tinklo remonto ar techninés prieziaros metu (iki 5 dieny).
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atsta€ius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1.1. Kliento jrengiamoje MT (pagal techniniy salygy punktg Nr. 3.2.1.) turi bati jrengta 10 kV
skirstyklg su galios transformatoriaus(-iy) narveliu(-iais) su jungtuvu(-ais), dviem nuotoliniu budy
valdomais linijiniais galios skyrikliais ir vienu narveliu su jtampos transformatoriumi elektros energijos
apskaitai 10 kV skirstyklos jrangos maitinimui. (Jrengiamy 10kV narveliy kiekj su jungtuvais gamintojy
prijungimui derinti projetavimo metu atsizvelgus j vykdomy dalinai analogisSky techniniy salygy kiekj).
4.1.1.2 Esamg 10 kV linijg L-800 i$ Kruonio TP, jrengiant 10 kV kabelines linijas, uzvesti tranzitu j
naujai jrengiamos MT 10 kV skirstyklos narvelius su galios skyrikliais. Kabeliniy linijy galuose jrengti
vir§jtampiy ribotuvus.

4.1.1.3. Gamintojo elektiros energijos apskaitos iSpildymui MT 10 kV skirstykoje jrengti elektros
energijos apskaitos schemos elementus, atitinkanCius komercinés apskaitos reikalavimus pagal
elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Apskaitos duomenis integruoti | automatizuotg duomeny i$
elektros energijos skaitiklio nuskaitymo jranga. |rengti 61000-4-30 standarto (3 leidimo) A klasés
parametrus atitinkantj(-ius) kokybés analizatoriy(-ius).

4.1.1.4. 10 kV narveliai su jungtuvais ir 10 kV narveliai su galios skyrikliais turés bati valdomi i$
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Bendrovées DMS/SCADA sistemos, teleinformacijos signaly perdavimui jrengti teleinformacijos
surinkimo ir perdavimo jrangg (TSP]). Teleinformacijos signaly sarasas turi atitikti Bendrovés tipinj
signaly sarasg ir techninio projekto rengimo metu suderintas su Bendrove.

4.1.2. Perskaiciuoti Kruonio TP 10 kV maitinamo tinklo talpuminés jZeméjimo srovés dydj, jvertinant
Gamintojo naujai jrengiamas 10 kV kabeliy linijas. VirSijus leisting tinklo talpuminés jzeméjimo srovés
dydj, jrengti talpuminés jZeméjimo srovés kompensavimo jranga.

4.1.3. PerskaicCiuoti susijusiy pasto€iy RAA nuostatas, remiantis skaiiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali buti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna .

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu 1852.
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Kaisiadoriy rajono savivaldybés administractjos
Architekriros ir teritorijy planavimo skyriaus
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PRITARIU:
Savivaldybés administracijos direktorius

(jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas)

2023 06-20

PROJEKTINIU PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Projektiniy pasiiilymy paskirtis:

1.1.

Informuoti visuomeng apie svarbaus statinio, Teritorijy planavimo jstatymo [5.12] 20 straipsnyje
numatytais atvejais statinio, numatoma projektavima

2. Informacija apie sumanyty projektuoti statini:

2.1 Statinio projekto pavadinimas | gitos paskirties inZinierinio statinio (saulés $viesos energijos—|
elektriné), Kaifiadoriy r. sav., Kruonio sen., Kruonio k.,
Ymastos g. 7, statybos projektas
2.2 | Zemés sklypy rodikliai:
2.2.1 Adresas | Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g7
Unikalus Nr. | 4928-0006-0021
Kadastrinis Nr. | 4928/0006:21 Kruonio k.v.
Pagrindiné naudojimo paskirtis | Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas | Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
} teritorijos
Zemés sklypo plotas | 1.7500 ha
2.3 Statinio rodikliai: Saulés $viesos energijos elektriné (fotoelementy moduliai) —
1400kW
2.5. | Statinio kategorija Neypatingasis
2.6. | Statinio pagrindiné naudojimo | gt paskirties inZinierinis statinys
paskirtis
3. Teritorijy ) planavimo KaiSiadoriy rajono savivaldybés bendrasis planas;
dokumental,. Detaliojo plano, patvirtinto 2006-01-30 KaiSiadoriy rajono
reglamentuojantys  statyba . . s . . .
ir/ar Kita iiki iKla skl savivaldybés administracijos direktoriaus [sakymu Nr. V1-50
Ir/ar kita uxing veikia sklype uZstatymo bei statiniy paskirties koregavimas, Kaisiadoriy r.
sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g. 7
4, Kiti dokumentai, | -
reglamentuojantys  statybg
ir/ar kitg tikine veikla sklype
5. Kiti reikalavimai -
6. Projektiniy pasialymy sudétis | Vadovaujantis STR1.04.04:2017 _ Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 13 priedu
7. Statytojo (uisakovo) | | NT registro centrinio duomeny banko i$raai;
pateikiami dokumentai: 2. Zemes sklypy planai;
3. Igaliojimai;
4. Moduliy i8déstymo schema
5. DP pagrindinis bréZinys
6. KRSA rastas dél elektrinés jrengimo
8. Kita informacija -

Statytojas (uZsakovas)

UAB , Elektra man“

(fizinis arba juridinis asmuo)

Projektiniy pasifilymy rengéjas:

MB ,Elterna“

Projekto vadovas:

(projektavimo jmoné)

Tomas Andriuskevi&ius

(projekto vadovas)
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